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O estudo das perdas suplementares em motores de indução e o desenvolvimento de um 
método de cálculo dessas perdas baseado no cálculo de campos magnéticos pelo método de 
elementos ﬁnitos, são os principais assuntos deste trabalho. - 
Inicialmente, um estudo sobre a deﬁnição, origem, componentes, efeitos e técnicas de 
redução das perdas suplementares é mostrado e na seqüência, são apresentados os principais 
métodos de medição das mesmas. r 
A seguir, são apresentadas fórmulas analíticas e a metodologia usada neste trabalho 
para o cálculo das perdas suplementares em carga. 
Como contribuição original deste trabalho apresenta-se a utilização do método “rain 
ﬂow” para o cálculo de laços menores em perdas por histerese. 
Finalmente, são mostrados os resultados obtidos pela metodologia aqui desenvolvida 
para um motor de indução de gaiola e a inﬂuência de alterações no projeto desse motor sobre 
as perdas suplementares em carga. _
vii 
ABSTRACT 
The study of the stray losses in induction machines and the development of a 
calculation method of these losses based on magnetic ﬁeld calculations by ﬁnite element 
method are the main subjects of this work; 
V 
Initially, a study about the deﬁnition, origin, components, effects and techniques of 




Classical analytical formulas and the methodology used in this work to predict stray 
load losses are also presented. 
As an original contribution of this work, we point out the use of the rain ﬂow method 
for the calculation of the minor loops.
' 
Finally, the results obtained with the proposed methodology applied to the analysis-of a 
squirrel cage induction motor are given. Also the inﬂuence of the design of the motor on the 
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INTRODUÇÃO GERAL 
As perdas suplementares ocorrem em motores de indução como em todos os tipos de 
máquinas de corrente alternada e requerem uma medição precisa para o cálculo do rendimento 
de um motor. 
Foi notado que embora este assunto tenha sido objeto de investigação por mais de 
setenta anos, existe ainda pouca concordância sobre a origem e a avaliação destas perdas. 
Gerahnente as perdas suplementares são estimadas como sendo uma porcentagem da 
potência total de entrada ou são medidas por métodos experimentais. Note, entretanto, que os 
inconvenientes dos métodos experimentais é que estes testes só podem ser realizados depois 
dos protótipos terem sido fabricados. Toma-se, então, necessário o desenvolvimento de uma 
ferramenta computacional para que os projetistas dos motores de indução estudem meios de 
reduzir estas perdas antes mesmo da fabricação dos protótipos. 
Alguns pesquisadores desenvolveram fórmulas analíticas para calcular as perdas 
suplementares. No entanto, estas fórmulas necessitam de fatores de multiplicação empíricos 
que são obtidos através de medições. Além disso, estas expressões analíticas são baseadas em 
várias hipóteses e a limitação das mesmas levam à resultados errôneos. 
O método de elementos ﬁnitos vem sendo arnplamente utilizado na análise e no 
auxílio de projetos de máquinas elétricas no últimos anos. Por isso, optou-se pelo 
desenvolvimento de uma ferramenta de análise de perdas suplementares baseadas no Cálculo 
de Campos. 
O objetivo geral do presente trabalho é estudar os principais trabalhos na área com o 
intuito de delimitar o problema e com isso desenvolver uma metodologia para calcular as 
perdas suplementares. 
Destacam-se os seguintes objetivos especíﬁcos: 
0 estudo das deﬁnições, origem e efeitos das perdas suplementares; 
0 estudo de métodos de medição dessas perdas; 
0 estudo de equações analíticas para calcular as perdas suplementares e desenvolvimento de 
uma metodologia de cálculo usando Cálculo de Campos. '
2 
Para expor os objetivos especíﬁcos, o trabalho divide-se nos seguintes capítulos: 
Capítulo I - apresenta os principais trabalhos sobre perdas suplementares quanto sua 
deﬁnição, origem, componentes, efeitos e técnicas de redução das mesmas com o intuito de 
delimitar o problema estudado. 
Capítulo II - apresenta os principais métodos de medição de perdas suplementares e faz-se 
uma comparação entre eles. 
Capítu1o'I1I - apresenta algumas expressões analíticas para o cálculo das perdas
~ suplementares. Calcula se as perdas no ferro do motor usando o método de separaçao das 
perdas. Mostra-se a metodologia desenvolvida para calcular as perdas suplementares. 
Capítulo IV - apresenta os resultados obtidos com a metodologia adotada para calcular as 
perdas suplementares em um motor de indução de gaiola. Faz'-se uma alteração na abertura da 
ranhura do estator para veriﬁcar a inﬂuência da mesma no valor da perda suplementar.
CAPÍTULO 1 
DEFINIÇÃO, ORIGEM, COMPONENTES, EFEITOS E TÉCNICAS DE 
~ _ REDUÇAO DAS PERDAS SUPLEMENTARES 
1.1. INTRODUÇÃO 
Este capítulo tem como objetivo relatar e discutir os principais trabalhos sobre perdas 
suplementares com O intuito de delimitar o problema. Serão apresentados aqui a deﬁnição, 
origem, componentes, efeitos e técnicas de redução das perdas suplementares sob o ponto de 
vista de alguns pesquisadores. Foi notado que embora este assunto tenha sido objeto de 
investigação por mais de setenta anos, existe ainda pouca concordância sobre a origem e a 




Um levantamento da literatura sobre perdas suplementares em carga nas máquinas de 
indução revela que existe uma considerável divergência na deﬁnição destas perdas. 
SCHWARZ [l], por exemplo, divide as perdas adicionais em perdas suplementares a 
vazio e perdas suplementares em carga. Foi sugerida a seguinte deﬁnição: 
(a) Perdas suplementares devido a variação do ﬂuxo principal: estas correspondem geralmente 
as perdas suplementares a vazio, e são relacionadas com irregularidades do ﬂuxo de excitação 
principal devido as variações da permeância magnética.
O 
(b) Perdas suplementares devido aos ﬂuxos dispersos: estas correspondem geralmente as 
perdas suplementares em carga, e são causadas parcialmente pelos efeitos de distribuiçao das 
correntes na máquina produzindo degraus na força magnetomotriz no entreferro, e 
parcialmente por efeitos secundários das indutâncias próprias dos enrolamentos.
4 
ALGER [6], deﬁne as. perdas suplementares como sendo o excesso da perda total 
ocorrendo no motor em uma dada corrente de carga sobre a soma das perdas IZR para aquela 
corrente, as perdas no ferro a vazio e as perdas por ﬁicção e ventilação. Elas são causadas por 
forças magnetomotrizes de correntes de carga do motor, as quais desviam alguns dos ﬂuxos 
magnéticos a vazio em caminhos dispersos, criando desse modo, pulsação nos ﬂuxos e perdas 
por correntes de Foucault nas laminações, nos condutores e nas partes metálicas adjacentes. 
V CHALMERS [2], utiliza o conceito de separação das perdas, na suposição de que a 
perda de potência real pode ser dividida nas seguintes componentes separadas, cada uma das 
quaisé efetivamente independente das outras: 
(a) perdas no ferro; 
(b) perdas por ﬁicção e ventilação; 
(c) perdas de excitação, onde aplicadas; 
(d) perdas no cobre, nas resistências de annadura medidas em correntecontínua; 
(e) perdas suplementares em carga. ' - A 
As perdas suplementares em carga são deﬁnidas como as perdas adicionais, causadas 
pela corrente de carga devido as variações na distribuição de ﬂuxo e as correntes de Foucault. 
Estas perdas são assumidas serem independentes do ﬂuxo principal e são medidas por uma 
combinação de testes separados que dão as condições de corrente de armadura total e ﬂuxo 
principal mínimo. 
A suposição de que a soma das perdas no ferro e as perdas suplementares em carga 
possam ser medidas separadamente, as quais produzem uma real contribuição para a perda de 
potência total, é estritamente aplicável somente para um sistema linear, onde a superposiçao é 
permitida. _ 
JIMOH [3], separa as perdas suplementares em duas componentes: uma referente a 
freqüência ﬁmdamental e outra referente as altas freqüências. 




(a) Perdas devido às correntes induzidas nos condutores do estator devido ao ﬂuxo disperso na 
ranhma do estator;
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(b) Perdas nas regiões terrninais do cobre, aço e outras partes metálicas devido as dispersões 
dos ﬂuxos nas regiões terminais (por exemplo, cabeça de bobina); . 
(c) Nas máquinas com as ranhuras do rotor inclinadas, uma pequena perda nas extremidades 
do núcleo do estator devido ao ﬂuxo de dispersão produzido pelo deslocamento de fase 
relativo entre as componentes fundamentais das ondas de força magnetomotriz do estator e 
do rotor. 
(ii) Componentes em altas ﬁ-eqüências: 
(a) Perdas induzidas no rotor devido aos harmônicos da força magnetomotriz produzidos pela 
corrente de carga no estator. Note que as pulsações do ﬂuxo principal devido as aberturas 
das ranhuras são produzidas a vazio e seu efeito está incluído nas perdas do ferro medidas 
no ensaio a vazio. Estas perdas não estão inclusas nas perdas suplementares em carga. 
(b) Perdas induzidas no estator devido aos harmônicos da força magnetomotriz do rotor. 
LIPO [5], também comenta algumas fontes de perdas suplementares, tais como: perdas 
por variação da permeância magnética, perdas por força magnetomotriz no estator, perdas por 
harmônicos de zona de fase e perdas por saturação induzidas. 
1.3. ORIGENS E COMPONENTES 
Existe concordância geral no que se refere às origens ﬁsicas das perdas suplementares 
em máquinas de indução [3]: E 
(a) as limitações das propriedades magnéticas do material do ferro que leva à saturação com 
corrente de carga;
_ 
(b) a estrutura geométrica, isto é, ranhuras, enrolamentos e entreferros, em volta da região 
ativa da máquina que leva a: (i) harmônicos espaciais devido a efeitos tais como: ondulação 
e pulsação devido aos dentes; e (ii) dispersão do ﬂuxo; 
(c) imperfeições industriais: as mais proeminentes delas são as correntes que atravessam as 
barras devido a isolação imperfeita das barras do rotor da gaiola (correntes interbarras). 
As componentes das perdas suplementares em carga estão razoavelmente bem 
estabelecidas. Entretanto, os diferentes modos pelos quais elas estão presentes são muitas
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vezes conﬁisos, de modo que, suas implicações tornam-se diferentes. Três maiores razões 
podem ser associadas a isto: 
1. A confusão que resulta do uso dos termos “ﬂuxo disperso” e “harmônicos”; 
2. A conﬁlsão que resulta do uso dos termos “dispersão diferencial”, ou “dispersão zig-zag e 
zona de fase”, e “dispersão no entreferro” mesmo que elas sejam as mesmas; 
3. A confusão na identiﬁcação das componentes que constituem os ﬂuxos de dispersão 
diferencial, ou ﬂuxos zig-zag e zona de fase, ou ﬂuxo de dispersão no entreferro, isto é, as 
diﬁculdades na identiﬁcação de seus conceitos ﬁsicos. 
Com o intuito de ilustrar os ﬂuxos dispersos, tem-se na Figura 1.1 o ﬂuxo de dispersão 
na ranhura. A Figura 1.2 mostra o ﬂuxo de dispersão zona de fase em 3 ranhuras por pólo por 
fase. A Figura 1.3 mostra o ﬂuxo de dispersão na cabeça de bobina e a Figura 1.4 o ﬂuxo de 
dispersão zig-zag. 
.ﬁﬂ 










Figura 1.2 - Fluxo de dispersão zona de fase em 3 ranhuras por pólo por fase.
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Figura 1.3 - Fluxo de dispersão na cabeça de bobina.
E 
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Figura 1.4 - Fluxo de dispersão zig-zag. 
Não existe nenhuma lista padrão das componentes das perdas suplementares em carga 
em máquinas de indução, mas um exemplo é dado por SCHWARZ [1] e mostrado na Tabela 
1.1.
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Classe Componente Origem Tipos e localização
A 
laelb perdas na superﬁcie variação da permeância 
magnética (harmônicos de 
ﬂuxo) 
Perdas no núcleo do estator 
e rotor 
2ae2b perdas por pulsação nos dentes variação da permeância 
magnética devido a posição 
relativa dos dentes 
Perdas no núcleo do estator 
e rotor 
3b perdas por corrente circul 
devido a pulsação nos dentes 
ante, variação da permeância 
magnética devido a posição 
relativa dos dentes 
Perdas IZR no rotor
B 
4ae4b perdas na superﬁcie harmônicos de ~ ﬂuxo 
disperso no entreferro 
Perdas no núcleo do estator 
e rotor 
5ae5b_ perdas por pulsação nos dentes harmônicos de ﬂuxo 
disperso no entreferro 
Perdas no núcleo do estator 
e rotor 
6b perdas por corrente circul 
devido a pulsação nos dentes 
ante, harmônicos de ﬂuxo 
disperso no entreferro 
Perdas I ZR no rotor 
7b perdas por corrente circul 
devido as harmônicas 
enrolamento do estator 
ante, 
no 
harmônicos de ﬂuxo 
disperso no entreferro 
Perdas IZR no rotor 
8a perdas devido às correntes 
induzidas na ranhura do estator 
ﬂuxo disperso na ranhura Perdas I2R no estator 
8b perdas devido às correntes 
induzidas na ranhura do rotor 
ﬂuxo disperso na ranhura Perdas I ZR anormais no 
rotor somente em alto 
escorregamento 
9a perdas devido às co rr 
induzidas nas cabeças de bobinas 
CIIÍCS ﬂuxo disperso nas cabeças 
de bobinas do estator 
Perdas no núcleo do estator 
9b perdas devido às co 
do estator 
rr




ICS ﬂuxo disperso nas cabeças 
de bobinas do rotor 
Perdas anormais no núcleo 
do rotor somente em alto 
escorregamento 
onde: 
Tabela 1.1 - Resumo das perdas suplementares básicas.
u 
- classe A: perdas suplementares devido a variação do ﬂuxo principal (a vazio). 
- classe B: perdas suplementares devido a variação do ﬂuxo disperso (em carga).
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De acordo com SCHWARZ [1], as principais componentes individuais das perdas 
suplementares são mostradas na Tabela 1.1, separadas de acordo com suas dependências das 
variações do ﬂuxo principal e ﬂuxo disperso. Cita-se abaixo, alguns comentários sobre cada 
componente apresentada na Tabela 1.1. 
(i) Perdas na superﬁcie: Tabela 1.1, classes la e lb, 4a e 4b 
Existem perdas adicionais no núcleo ocorrendo nas superﬁcies do rotor e estator 
devido a rotação, e os ﬂuxos que as causam são: 
(a) harmônicos no entreferro, devido as variações da permeância magnética do ﬂuxo principal, 
os quais ocorrem a vazio;
_ 
(b) harmônicos do ﬂuxo disperso no entreferro, os quais ocorrem em carga. 
As perdas são dependentes de uma maneira complexa do ranhuramento, do entreferro e 
do número de ranhuras. Como as perdas são causadas principalmente pelas correntes de 
Foucault de alta ﬁeqüência, aquelas devido as variações do ﬂuxo principal variam com o 
quadrado da tensão aplicada e aquelas devido ao ﬂuxo disperso no entreferro variam com o 
quadrado da corrente. A primeira, entretanto, ocorrerá particularmente com máquinas com a 
ranhura do estator aberta a vazio e a última, com máquinas com a ranhura do estator semi- 
fechada com carga. 
(ii) Perdas por pulsação nos dentes: Tabela 1.1, classes 2a e 2b, Sa e Sb 
A pulsação do ﬂuxo nos dentes devido aos harrnônicos de ﬂuxo principal e de 
dispersão no entreferro, causados pelo movimento relativo dos dentes do estator e rotor, dão 
origem as perdas adicionais no núcleo dos dentes do estator e rotor os quais são condicionados 
pela conﬁguração da ranhura, entreferro e número de ranhuras. A magnitude destes ﬂuxos é 
largamente dependente da saturação nos dentes, de modo que, embora as perdas são mais uma 
vez substancialmente perdas por correntes de Foucault, a variação não é mais proporcional ao 
quadrado da tensão ou corrente para as perdas suplementares devido a variação do ﬂuxo 
principal e ﬂuxo disperso, respectivamente.
_ 
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(iii) Perdas por corrente circulante. devido a pulsação nos dentes: Tabela 1.1, classes 3b e 6b 
A pulsação do ﬂuxo nos dentes induz harmônicos de corrente no enrolamento da gaiola 
resultando nas perdas IZR, as quais são dependentes da impedância do enrolamento, bem 
como dos parâmetros que detemúnam o ﬂuxo. Estas perdas aumentam com o aumento da 
diferença entre o número de ranhuras do estator e rotor e tomam-se excessivamente maiores 
com uma relação alta de ranhuras de rotor e estator. A isolação das gaiola é uma maneira de 
reduzir essas perdas, desde que, uma relação aceitável de ranhuras seja usada. Essas perdas 
representam uma das grandes limitações na escolha do número de ranhuras do rotor. _ 
Para estatores com ranhuras abertas, essas perdas podem ser substanciais a vazio, e o 
mesmo efeito pode ocorrer com carga com a ranhura do estator semi-fechada. 
(iv) Perdas por corrente circulante. devido as harmônicas no enrolamento do estator: Tabela 
1.1, classe 7b 
Os harmônicos de ordem inferiores (por exemplo: Sê , 7Ê , 112 , etc) do ﬂuxo disperso 
do entreferro induzem correntes na gaiola, sendo a corrente induzida dependente do 
escorregamento relativo dos harmônicos de campo. Estas correntes induzidas causam 
irregularidades na curva torque versus velocidade e tem sido pela inclinação e 
isolação dos enrolamentos da gaiola. A magnitude desses ﬂuxos é controlável basicamente 
pelo passo de ranhura e passo dos enrolamentos. 
As perdas devido a essa corrente circulante são determinadas pelas mesmas 
considerações daquelas aplicadas às correntes circulantes de pulsação nos dentes, variando 
geralmente com o quadrado da corrente de carga. 
(v) Perdas por dispersão de ﬂuxo na ranhura: 
- Enrolamentos do estator: Tabela 1.1, classe 8a 
O ﬂuxo disperso na ranhura, isto é, o-ﬂuxo devido a indutância própria em parte 
embutida no enrolamento, causa perdas adicionais devido às correntes induzidas de freqüência
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fundamental no cobre, as quais são dependentes do quadrado da corrente de excitação e são de 
maior importância nas máquinas com condutores de grandes seção transversal. 
- Enrolamentos do rotor: Tabela l.l, classe Sb 
Os efeitos mencionados anteriormente, ocorrem em qualquer rotor de gaiola de alto 
escorregamento, por exemplo na partida, mas não durante a operação normal onde, devido as 
baixas ﬁeqüências, nenhuma das perdas adicionais estão comprometidas, embora o ﬂuxo esteja 
presente. O efeito dessas perdas suplementares não pode, entretanto, ser ignorado no estágio 
de projeto, particularmente com máquinas grandes. As perdas dependem do quadrado da 
corrente e variam de uma maneira complexa, bem conhecida, com a ﬁeqüência, a forma e o 
tamanho dos condutores. 
vi) Perdas por ﬂuxo de dispersão nas cabeças de bobinas: 
- Enrolamentos do estator: Tabela 1.1, classe 9a 
O ﬂuxo disperso nas cabeças de bobinas do estator pode ser parcialmente enlaçado 
com as partes estruturais, resultando em perdas devido às correntes induzidas de ﬁeqüência 
fundamental nessas estruturas, e estas perdas no núcleo variam basicamente com o quadrado 
da corrente. Elas são acentuadas por cabeças de bobinas longas, enrolamentosude uma única 
camada e a proximidade das partes magnéticas. O cálculo do ﬂuxo disperso nas cabeças de 
bobinas é particularmente diﬁcil e é grandemente afetado pela proximidade do rotor e pela 
saturação local. - ' 
- Enrolamentos do rotor: Tabela 1.1, classe 9b 
O enrolamento do rotor comporta-se exatamente do mesmo modo como o 
enrolamento do estator, e as perdas suplementares em carga ocorremem alto escorregamento, 
isto é, alta ﬁeqüência.
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Outra lista de subdivisão, em componentes, das perdas suplementares em motores de 
indução é apresentada, por CHALMERS [2], na Tabela 1.2: 
Localização Fonte Freqüência Tipo de Máquina 
condutores do estator ~ ﬂuxo de dispersao na 
ranhura 
ﬁeqüência da fonte gaiola e rotor bobi- 
nado 
região da cabeça de 
bobina do estator 
ﬂuxo de dispersão 
nas cabeças de 
bobinas 
ﬁeqüência da fonte gaiola e rotor bobi- 
nado 
chapas do núcleo do 
estator 
ﬂuxo de dispersão 
por inclinação 
freqüência da fonte gaiola com barras do 
rotor inclinadas 
condutores e chapas 
do núcleo do rotor 
harmônicos da força 
magnetomotriz no 
estator 
altas freqüências (300 
para 3000 c/s) 
gaiola e rotor bobi- 
nado 
superﬁcie das chapas 
do núcleo do estator 




altas freqüências gaiola e rotor bobi- 
nado 
Tabela 1.2: Subdivisão das componentes de perdas suplementares. 
As componentes principais das perdas suplementares podem ser subdivididas de acordo 
com sua localização, fonte, ﬁeqüência e tipo de máquina, como resumido na Tabela 1.2 [2]. 
Na Tabela 1.2, as primeiras três componentes constituem as perdas suplementares em 
carga na ﬁeqüência fundamental. As duas últimas componentes formam as perdas 
suplementares em carga em alta freqüência. As perdas no rotor aparecem de diferentes formas 
dependendo do tipo de construção do rotor.
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1.4. EFEITOS DAS PERDAS SUPLEMENTARES EM CARGA 
As perdas suplementares tem cinco efeitos negativos na performance de urna máquina 
de indução [3]: 
(i) aquecimento; 
(ii) perda de torque; 
(iii) efeitos de aceleração e retardo; 
(iv) eﬁciência; 
(v) despadronização. 
1.4.1 - Aquecimento 
As perdas suplementares contribuem para o aquecimento de vários componentes da 
Observou-se que se os convencionais 0,5% atribuídos para as perdas suplementares 
em carga (segimdo a norma inglesa) forem duplicados, tem-se um efeito bastante acentuado no 
aquecirnento de uma máquina de alta eﬁciência. 
1.4.2 - Perda de Torque 
Os torques assíncronos são produzidos pelos harmônicos da força magnetomotriz do 
estator da mesma maneira como pelo campo principal. Em um motor de indução de gaiola com 
uma má isolação das barras do rotor a inclinação sobre a curva do torque assíncrono 
produzido pelos harmônicos da força magnetomotriz do estator pode assumir tal valor que 
impeça o motor de alcançar a velocidade de operação normal. Algtms pesquisadores 
observaram que para máquinas de indução de tamanho pequeno e médio as perdas 
suplementares afetam grandemente o torque máximo (“pull-out torque”), mas não afetam 
sobremaneira o torque inicial (“starting torque”). A análise do torque é considerada, em algims 
trabalhos, como a mais apropriada para que se estude e se compreenda as perdas 
suplementares em carga. .
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1.4.3 - Aceleração e Retardo 
Em aplicações como máquinas centríﬁigas, onde o principal objetivo é iniciar e parar 
uma carga, as perdas suplementares em carga aumentam a duração do período de aceleração e 
diminuem o tempo de desaceleração. 
1.4.4 - Eficiência 
Embora algrms autores assumam um valor nominal para as perdas suplementares em 
carga de 0,5%, experiências relatam que em algumas máquinas, estas perdas podem ser tão 
altas quanto 20 vezes este valor. A eﬁciência das máquinas pode ser melhorada com a redução 
dos efeitos das perdas, podendo elevar-se em 9% a eﬁciência. 
1.4.5 - Despadronização 
Despadronização é uma conseqüência prática dos efeitos anteriores. Se as perdas 
suplementares em carga em mn motor são maiores do que as previstas, o aquecimento devido 
as condições especiﬁcadas será aumentado além das tolerâncias do projeto. Deste modo, para 
se evitar a destruiçao devido ao aquecimento excessivo, algumas das grandezas especiﬁcadas 
devem ser reduzidas, como por exemplo, o escorregamento e a potência de saída. 
1.5. REGRAS PARA MINIMIZAÇÃO DAS PERDAS SUPLEMENTARES 
Neste item serão citadas algumas regras utilizadas para as perdas 
suplementares. Maiores informações sobre as mesmas, podem ser obtidas na referência [8]. 
Regra 01) número de ranhuras do estator maior do que o número de ranhuras do rotor. 
Regra 02) ranhuras do estator por pólo por fase, tão numerosa quanto possível.
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Regra 03) ranhuras retas no estator e rotor. 
Regra 04) utilizar passo de bobina z 5/6. 




Figura 1.5 - Desenho da ranhura do rotor. 
Regra 07) usinagem da superﬁcie do rotor, de modo que, nenhum curto circuito apareça entre 
as laminações. 
Regra 08) recozimento das laminações, especiahnente com motores pequenos ou uma 
qualidade muito boa das lâminas de aço elétricas. 
Regra 09) pequenas aberturas nas ranhuras do rotor e estator. 
Regra 10) para máquinas com ranhuras inclinadas no estator e rotor, resistência adequada 
entre gaiola e núcleo.
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1.6. CONCLUSÃO 
' Percebeu-se que cada autor faz sua deﬁnição compatível com suas contribuições, mas a 
maioria dos problemas devido a estas perdas permanecem sem solução. No entanto, com o 
objetivo de delimitar o estudo das perdas suplementares, serão feitas as seguintes 
considerações: 
(a) a perda suplementar a vazio, deﬁnida por SCHWARZ [1], que são relacionadas com 
irregularidades do ﬂuxo de excitação principal devido as variações da permeância magnética 
(aberturas das ranhuras do estator), e seus efeitos estão incluídos nas perdas do ferro 
medidas ou calculadas a vazio. 
(b) a perda suplementar em carga é deﬁnida como a diferença entre a perda total, que leva em 
consideração os ﬂuxos dispersos, e a perda total determinada pelo circuito equivalente 
trifásico do motor, por sua vez determinado a partir das simulações dos ensaios a vazio e a 
rotor travado.
A 
A metodologia adotada para calcular as perdas suplementares será apresentada nos 
próximos Capítulos, e será baseada no cálculo de campos magnéticos pelo método de 
elementos ﬁnitos.
CAPÍTULO H 
MEDIÇÃO DAS PERDAS SUPLEMENTARES EM MOTORES DE INDUÇÃO 
2.1. INTRODUÇÃO 
Neste capítulo apresentar-se-ão os métodos de medição das perdas suplementares. 
Como no Capítulo precedente, estes métodos serão expostos do ponto de vista de alguns 
pesquisadores. _ 
2.2. CLASSIFICAÇÃO DOS MÉTODOS 
Vários métodos tem sido sugeridos para medição das perdas suplementares em carga 
de uma máquina de indução.
_ 
CHALMERS [2], sugere realizar os seguintes testes: 
(a) para motores de indução com rotor bobinado: testes com corrente nominal no estator mas, 
com um mínimo de ﬂuxo principal possível e testes com medição da taxa de calor removida 
pelo resﬁiamento da 
(b) para motores de indução de gaiola: teste com rotor removido para perdas suplementares 
em carga na ﬁeqüência ftmdamental; teste de rotação reversa para perdas suplementares em 
carga para altas ﬁeqüências; teste de excitação com corrente contínua e teste de diferencial 
mecânico. ~ ~ "
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Na América do Norte, existem três testes reconhecidos para se obter as perdas 
suplementares em carga: testes de entrada-saída, “pump-back”, e de rotação reversa, os quais 
estão documentados nos padrões ANSI/IEEE. Cada um destes métodos soﬁe da falta de 
conﬁança dos resultados devido a imprecisão inerente na medição ou de condições impossíveis 
de irnplementação, tais como obtenção de duas máquinas idênticas. Na Inglaterra, a prática é 
diferente. Ao invés de admitir qualquer um destes testes, o valor nominal de 0,5% é aprovado 
como limite para os padrões Britânicos. 
O Método NEMA (“National Electrical Manufacturers Association”- MG1 - 12.53) 
determina a perda suplementar de maneira indireta, subtraindo-se as perdas ﬁmdamentais da 
perda total medida para cada ponto de carga. As perdas ﬁmdamentais são a soma das perdas 
joule no estator, perdas mecânicas, perdas no núcleo magnético e perdas joule no rotor. A 
perda total medida é a potência de saida menos a potência de entrada. 
Uma outra classiﬁcação, de acordo com JIMOH [3], é dada por: 
1. Método entrada-saída. 
2. Método “pump back”. 
3. Método do calorímetro. 
4. Método do dinamômetro diferencial. 
5. Método do diferencial mecânico. 
6. Método “back-to-back”. 
7. Método de curto circuito AC/DC. 
8. Método de rotação reversa. 
2.2.1. Método entrada-saída 
Neste método a potência do rotor (P0) é medida diretamente com um dinamômetro. A 
potência de entrada (R-ç) é também encontrada por medição. A potência “perdida” é então: 
Pz1=Pz'-P0 (2-1)
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A perda no núcleo avazio (Pf ), e perdas por fricção e ventilação (Pﬂ) são então 
determinadas por um teste a vazio. As perdas no cobre do estator (PM ) -eu perdas no .cobre do 
rotor (PM) são determinadas pela potência de saída calculada. Então, a perda de potência 
total pelo método de separação das perdas é dada por: 
I-ÍW, = PM. + PW, + Pf + Pﬁ, (2.2) 
As perdas suplementares em carga são ﬁnalmente determinadas como sendo: 
Psupl = Ptl _ Rsep (2-3) 
Este método requer a subtração de dois números aproximadamente iguais para se obter 
o valor relativamente pequeno das perdas suplementares. Deste modo, um grande grau de 
precisão é exigido, pois um erro insigniﬁcante em cada uma das grandes quantidades será 
signiﬁcante no resultado ﬁnal. Por exemplo, para uma máquina com 90% de eﬁciência, uma 
medição não exata de somente 1% produzirá um erro de aproximadamente 100% na 
detenninação do valor das perdas suplementares.
_ 
Este método é quase impraticável, especialmente para máquinas com alta eﬁciência 
2.2.2. Método “pump-back” 
Este método é similar ao 2.2.1 exceto que a potência de saída é medida eletricamente 
pelo acoplamento de uma máquina idêntica, que é usada como gerador. Leituras são tomadas 
em watts, ampères e volts em ambos os terminais de entrada e saída e também do 
escorregamento e da temperatura dos enrolamentos de ambas as máquinas. Através desses 
dados, as perdas no cobre podem ser calculadas e as perdas a vazio destas duas máquinas 
podem ser medidas enquanto elas estão acopladas. As perdas suplementares em carga 'são 
calculadas pela equação (2.4). 
Psupl. = 0,5 (Ptl2 ` Rvep2) (2-4)
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onde P,¿2 é a potência “perdida” dada pela equação (2.l) para as duas máquinas e Psepz é a 
perda total pelo método da separação de perdas da equação (2.2) para as duas máquinas. 
Este método tem a mesma desvantagem numérica do método de entrada-saída. Além 
disso, as perdas suplementares medidas são para as duas E é quase impossível se 
obter duas máquinas absolutamente idênticas; nem é provável que as perdas suplementares 
sejam iguais para ambas as máquinas abaixo das condições de operação nas quais as medições 
foram feitas. 
2.2.3. Calorímetro 
O método do calorímetro é implementado para medição do valor do calor transmitido 
para fora da máquina pelo gás de resﬁiamento, usuahnente o ar. 
Este método pode somente ser aplicado praticamente para máquinas grandes e aquelas 
nas quais o gás de resﬁiamento é forçado através de passagens especíﬁcas. Existem ainda, 
problemas na medição os quais resultam na redução da exatidão [4]. 
Um projeto bem sucedido de máquinas elétricas depende do conhecimento de como a 
temperatura aumenta dentro da A habilidade de predizer uma distribuição de 
temperatura exata, requer um conhecimento da distribuição de perdas no ferro, caracteristicas 
térmicas do material, e as condições de resﬁiamento, todas muito diﬁceis de se quantiﬁcar. O 
método de temperatura tempo é proposto para avaliar com exatidão a distribuição da 
densidade das perdas no ferro em um estator de um motor de indução pela medição dos 
gradientes de temperatura na máquina [4], [10]. Este método é usado para determinar a 
distribuição da densidade de perdas, sob várias condições de carga. As perdas suplementares 
em carga são então calculadas pelos resultados da distribuição da densidade de perda. 
2.2.3.1. A técnica temperatura tempo 
O método temperatura tempo é baseado no princípio de que as perdas geradas em 
diferentes partes da máquina podem ser obtidas pela medição da energia absorvida, ou
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liberada, quando as condições de operação são alteradas. Permanecendo constantes as 
condições de resﬁiamento fomecidas para a duração do teste, a taxa inicial de mudança de 
temperatura é proporcional a entrada de calor no ponto de medição. Esta análise, entretanto, 
assume que, durante o período de medição nenhum ﬂuxo de calor ocorre entre as regiões 
adjacentes desde que seu volume seja signiﬁcativamente maior do que o ponto na qual a 
medição é feita [4], [l0]. 
Para um corpo homogêneo multiconectado no qual o calor é gerado e dissipado para 
regiões circundantes, a equação do balanço do calor é: 
Qzíj G,-(0-â,)+cíÊ (25) 
já dz 
onde Q é o calor gerado, 0 e 0 J- são as temperaturas do corpo e das regiões circundantes, 
respectivamente, C é a capacidade térmica do corpo, G J- são as condutâncias entre o corpo e 
a região circundante, e n é o número de elementos adjacentes. Durante as condições de 
regime permanente d0/ dt = 0 e a equação anterior, toma-se: 
Q=Ê G,~(a,,,-a,-) (z.ó) 
f=1 
onde 0m é a temperatura em regime pennanente do corpo. Quando as condições de regime 
permanente são obtidas, e a entrada de calor Q removida, a taxa de resfriamento é govemada 
por:
n 






No instante quando a excitação é removida (t =0), a inclinação da curva de 
resﬁiamento é dada por:
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df? -L " . ._ " . 
(Í,-Í-l_›o-a CL2=lG,0, em šchi (2.s) 
(ã) =-lí; G- (em -â,-) (29)1 Í z-›o C ¡=1 
Combinando as equações, tem-se que a densidade de perdas é dada por: 
Q = -C (ía (2.1o) d t-›0 
Para qualquer ponto dentro do volume, a taxa do ﬂuxo do calor (densidade de perdas) 
é portanto proporcional a taxa inicial de decréscimo da temperatura. 
2.2.3.2. Medição de temperatura em um teste de motor 
As densidades de perdas variam por toda parte da máquina devido aos diferentes níveis 
de saturação e mecanismos de perdas. Entretanto, para análise, é usual assumir que as 
densidades de perdas são constantes sob regiões especíﬁcas, cada uma das quais é deﬁnida 
devido a distribuição de ﬂuxo na máquina. A Figura 2.1 mostra um diagrama esquemático da 
discretização de um motor de indução em blocos térmicos. Cada bloco se ajusta a uma fomia 
regular, por exemplo, aneliforme ou retangular. Para medir a temperatura e a densidade de 
perdas média do bloco, termopares são inseridos em locais correspondentes a temperaturas 
médias teóricas. Se a temperatura tempo é disponível, a densidade de perdas localizadas pode 
então ser calculada pelo seu gradiente inicial.
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coroa do estator; (2) cobre do estator; (3) dentes do estator; (4) entreferro; (5) cobre do rotor; 
(6) ferro do rotor; (7) eixo. 
Os sensores usados são os mais ﬁnos possíveis, particularidade importante quando se 
considera tempos de medições curtos, para reduzir a inﬂuência de sua massa témúca sobre a 
taxa de temperatura localizada. Os termopares costmnam ser de revestimento mineral e 
preenchidos de óxido magnésio. Eles são encaixados em oriﬁcios usando uma cola com alta 
condutividade ténnica para dar um bom contato térmico. 
O número de termopares requeridos para mapear a distribuição da densidade de perdas 
com exatidão é grande e mn compromisso com exatidão e efeitos nocivos de modiﬁcação do 
circuito magnético deve ser realizado. No motor de teste, três seções S1 , S2 e S3 foram 
selecionadas para medição das distribuições da densidade de perdas circunferencial, axial e 
radial [4], [l0]. A localização dos termopares em uma seção transversal típica S1 é mostrada 
na Figura 2.2. Embora alguns termopares são mostrados estando localizados sobre um raio 
comum, por exemplo, termopares 19 e 20, os oriﬁcios são de fato deslocados axiahnente por 
lmm para facilitar o posicionamento exato do sensor. Termopares foram também inseridos em 
L/ 4 e 3L/ 4 (L sendo o comprimento axial), como mostra a Figura 2.3, para se obter uma 
melhor distribuição da densidade de perda axial. Nesta análise, as perdas no ferro do rotor 
foram assumidas serem desprezíveis, devido as baixas ﬁeqüências de escorregamento, alta 
isolação da barra/laminação da gaiola e grande área da seção transversal da barra da gaiola. 
Todavia, os termopares foram também inseridos dentro do rotor para medir a temperatura. 
Estes foram conectados a um anel deslizante de prata de baixo ruído montado por ﬁos 
enrolados acomodados em um oriﬁcio que atravessa o eixo. No total, 64 termopares foram
colocados no motor de teste para mapear a distribuição da densidade de perdas volumetricas 
no estator [4], [10]. 
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Figura 2.3 - Localização dos termopares no motor de teste: 
2.2.3.3. Procedimento Experimental 
O equipamento de teste inclui um motor de indução sem carcaça de 4 pólos, 4 KW 3 
fases construídas especialmente, mecanicamente acoplado com uma máquina DC de 5 KW 
excitada separadamente a qual é operada como um dinamômetro e como motor. Os detalhes 





Potência de saída nominal 4 KW 
Tensão de linha nominal - 415 Volts 
Corrente de linha nominal 8,4 Ampères 
Níunero de pólos 4 
Enrolamentos do estator A 
Ranhuras do estator (semi fechadas) 36 
Ranhuras do rotor (semi fechadas) 32 
Relação de ranhura rotor/estator 0,89 
Inclinação das barras do rotor 1,25 
Classe de isolação ' F 
. Gaiola do rotor Isolada 
Tabela 2.1 - Detalhes do projeto do motor. 
Para se obter medições válidas com o método de temperatura tempo, as seguintes 
condições devem ser satisfeitas:
' 
(i) todo o motor deve ter atingido a temperatura permanente (condição estável); 
(ii) na inicialização da gravação dos dados, a fonte de perdas e carga deve ser removida 
simultaneamente, e;
A 
(iii) as condições de resﬁiamento devem permanecer constantes durante todo o teste. 
Condições (ii) e (iii) exigem que a entrada do motor de indução deva ser desligada e 
que um motor acionador seja introduzido simultaneamente para manter as mesmas condições 
de resfriamento. A Figura 2.4 mostra um diagrama esquemático de um circuito elétrico o qual 
permite que todas as exigências sejam satisfeitas simultaneamente pela ativação de uma única 
chave [4]. Os termopares são monitorados usando um microprocessador de 10 canais baseado 
na interface entre grupos de termopares e um microprocessador particular.
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Figura 2.4 - Diagrama esquemático do equipamento de teste. 
Testes foram conduzidos nas condições de pouca carga, meia carga e plena carga, para 
calcular as distribuições da densidade de perdas e as perdas suplementares em carga. Para cada 
teste, o perﬁl da temperatura tempo foi medido e a densidade de perdas calculada para cada 
um dos termopares localizados no motor. Os resultados e discussões podem ser encontrados 
em [4]. 
2.2.4. Dinamômetro diferencial 
O teste do dinamômetro diferencial é uma fonna modiﬁcada do teste de “pump-back” o 
qual utiliza um dinamômetro ora como carga, ora como fonte primária para impulsionar o 
motor no lugar de uma máquina duplicada. A primeira parte do teste é conduzida com o motor 
impulsionando o dinamômetro e tomando as leituras de vários pontos de carga exatamente 
como descrito pelo método de entrada-saída. Na segunda parte, o dinamômetro impulsiona o 
motor que agora opera como um gerador de indução. A saída para cada ponto de carga é 
ajustada para ser igual a entrada do motor durante a primeira parte do teste. 
As perdas totais para a máquina operando como motor e gerador pode ser calculada 
pela deﬁnição nas leituras da escala do dinamômetro e será denotada aqui como P,¡2 . 




onde Psepz é dada pela equação (2.2) e f P é um fator de proporção, ambos calculados para a 
máquina operando como motor e como gerador. 
_
, 
Ainda que este método elimine alguns dos problemas sofridos pelo método “pump- 
back”, este ainda sofre de alguns problemas numéricos notados na seção 2.2.1. 
2.2.5. Diferencial mecânico 
Duas máquinas de indução “idênticas” são acopladas no eixo principal de um 
diferencial mecânico [3], [9]. Ambas as máquinas são conectadas em uma fonte elétrica 
comum de modo que elas girem em direções opostas. Quando ambas as máquinas girarem em 
urna mesma velocidade a gaiola diferencial permanece estacionária. Se esta gaiola é girada, 
uma das máquinas de indução acelera e começa a atuar como um gerador de indução, 
enquanto a outra reduz sua velocidade e começa a fornecer potência mecânica para o gerador 
de indução através do diferencial mecânico. Ajustando-se a velocidade de rotação da gaiola 
diferencial, é possível variar a carga do motor e gerador de vazio até a plena carga [3], [9]. 
A fonte elétrica providencia todas as perdas no sistema, exceto a combinação das 
perdas do rotor: estas são obtidas pela tração mecânica da gaiola diferencial. Deste modo, se a 
soma de todas as perdas no sistema, Psep, , (com a exceção das perdas suplementares em carga 
e as perdas do rotor) é subtraída da potência total elétrica de entrada do sistema, I§¡s , é 
possível de se obter o valor para a combinação das perdas suplementares em carga, dada pela 
equação (2.l2). 
Psupl =0›5 `Pseps) (2-12) 
A principal diﬁculdade com este método é que as perdas mecânicas no diferencial são 
diﬁceis de se determinar precisamente. A exigência de duas máquinas idênticas também é diﬁcil 
de se satisfazer. ~ V .
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2.2.6. Teste “back-to-back” 
Duas máquinas de indução (não necessariamente idênticas) estão mutuamente 
acopladas com um dinamômetro. O dinamômetro está ﬁxado sobre uma chapa assentada 
estacionária, enquanto os estatores das duas máquinas de indução estão ﬁxados juntos e estão 
livres para girarem sobre seus próprios mancais. Uma máquina de indução opera como 
gerador, e é girada com uma velocidade ng , enquanto a outra opera como um motor e gira 
numa velocidade nm (r.p.s.), isto é ng > ns,›,,c,0,,¿, > nm . As duas velocidades ng e nm podem 
ser ajustadas até as carcaças dos dois estatores não terem a tendência de girar, o que significa 
que os torques nos dois acoplamentos são iguais. Se, neste ponto de equiﬁbrio, a entrada 
elétrica para as duas máquinas de indução é Pac › a perdaelétrica total Puz de ambas as 
máquinas é dada por [3]: 
Pu2=Pac+27r(ng-n,,,)T (2.13) 
A perda suplementar é aproximadamente, 
Psupl :Pac _(P_ƒèl _Panl) (214) 
onde Pﬁl e Pam são as perdas no núcleo e no cobre do estator, respectivamente e T é o 
torque. 
A perda suplementar obtida por este método é aproximada porque o método supõe a 
componente de perda de carga 21: (ng -nm) T sendo igual as perdas no cobre do rotor nas 
duas Também, o fato de que as perdas suplementares obtidas serão dividas 
igualmente entre duas máquinas não idênticas operando em diferentes modos, é questionável. 
Este arranjo pode não ser apropriado para máquinas grandes.
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2.2.7. Teste de curto-circuito AC/DC 
Este consiste de três testes separados [2], [3]: 
(i) teste com o rotor removido; 
(ii) teste de curto-circuito dc ou síncrono, e 
(iii) teste de curto-circuito ac ou assíncrono. 
Linkh sugeriu em 1929, que as perdas suplementares em carga no motor de indução 
deveriam ser medidas de uma maneira similar aquelas usadas para máquinas síncronas. Uma 
das sugestões básicas foi comparar o teste de curto circuito assíncrono realizado com rotor 
bloqueado com um teste de curto circuito síncrono realizado na velocidade síncrona [l]. 
Depois de feito um reconhecimento das perdas normais, a diferença entre a entrada mecânica 
no seglmdo teste e a entrada elétrica no primeiro teste deveria ser 'as perdas suplementares em 
carga devido a rotação, isto é, as perdas classes 4 - 7, 8 a e 9 a da Tabela 1.1 do capítulo 
precedente. _ 
i) Teste com rotor removido: 
As perdas suplementares do estator são medidas com o rotor removido aplicando-se 
corrente polifásica balanceada nos terminais do enrolamento do estator. O valor da potência de 
entrada menos as perdas IZR do estator é considerado como as perdas suplementares em carga 
no estator devido a ﬁeqüência fundamental, Psupw» [2], [3]. 
Sabendo-se, antecipadamente, os valores das correntes de carga no estator sob diversas 
condições de carga, a perda suplementar pode ser medida usando-se a corrente da equação 
(2.l5). 
I = ,/1,2 41,2, (2.15) 
onde Il é a corrente de carga do estator e I ,,, é a corrente magnetizante. 
Este teste, refere-se as classes 8a e 9a da Tabela 1.1, vista no capítulo precedente. Uma 
investigação detalhada seria requerida para comprovar o efeito dos diferentes parârnetros antes
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da aceitação deste teste. A eﬁcácia do teste é geralmente relacionada com o tamanho da 
[1]. .
A 
ii) Teste de curto-circuito DC (síncrono): 
Este teste consiste da passagem de corrente contínua através do estator do motor de 
indução enquanto o rotor é posto a girar na velocidade síncrona. O aumento líquido na 
potência mecânica requerida para girar o rotor nesta circunstância é medido e é denominado 
°_“Watts rotacional”, Pr. O “watts rotacional” contém as perdas do rotor à freqüência 
fundamental, somado as perdas em altas freqüências causadas pela rotação do rotor. A 
corrente contínua deve ser escolhida para corresponder ao valor de pico da correspondente 
corrente altemada em carga [3]. 
iii) Teste de curto-circuito AC (assíncrono): 
Este é basicamente o teste do rotor bloqueado normal. A potência líquida de entrada, 
P,,,,0,ﬂ~ , é assumida como sendo integralmente as perdas na ﬁeqüência ﬁmdamental do rotor. 
As perdas suplementares em carga são dadas pela equação (2.16) [3]: 
Psupl =PsupLﬁ” +Pr "-Protorﬂ' (2-16) 
2.2.8. Teste de rotação reversa 
Este teste consiste de duas partes, as quais são determinadas separadamente [3]: 
(i) perdas por correntes de Foucault no estator determinada pelo teste de curto circuito com 
rotor removido (ﬁeqüência ﬁmdamental);
b 
(ü) perdas em altas ﬁeqüências no rotor e estator determinadas pelo teste de rotação reversa.
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(i) Teste com rotor removido: 
Tendo o motor com o rotor removido, aplica-se a tensão e ﬁeqüência nominal até 
circular a corrente de teste. Sabendo-se, antecipadamente, o valor da corrente de carga no 
estator nos diversos pontos de carga e a corrente a vazio do motor obtida na tensão nominal, 
tem-se que a corrente de teste é determinada pela equação (2.l7). Mede-se, então, a potência 
absorvida pelo estator (P,, ). Esta medida é realizada sob diversas condições de carga (entre 
25% e 150% de carga). 
1, =,/12 -12 (2.17) 
onde: 
I, - corrente de teste em Ampères. 
I - corrente do motor em um determinado ponto de carga em Arnpères. 
Io - corrente a vazio do motor na tensão nominal em Ampères. 
Deste modo, a perda suplementar na ﬁeqüência nominal é dada por: 
1>,up,ﬁ« = P” - 1,5 R 1,2 (2.1s) 
onde: 
P,, - potência absorvida com rotor removido em Watts. 
R - resistência de linha do estator, medida por uma ponte Kelvin em ohms. 
I, - corrente de teste em Ampères. 
(ii) Teste de rotação reversa: 
Este teste consiste em acelerar o motor até a rotação síncrona e então energizá-lo de 
modo que a força magnetomotriz gire em oposição ao sentido do giro do motor acionado.
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São feitas leituras de potência absorvida (B) e conjugado, utilizado para calcular a 
potência útil no eixo do motor (Pu) para cada um dos valores de corrente de teste, na qual 
deseja-se obter a perda suplementar, além de medir-se o conjugado desenvolvido pelo motor 
desenergizado (utilizado para calcular a perda mecânica do motor, Pmec) na rotação síncrona. 
As perdas suplementares de alta freqüência podem ser calculadas segundo a equação 
(2.19)z 
guplhf =(Pu _Pmec)" (Pr "Psuplﬁ" _1›5RIt2) (2-19) 
onde:
_ 
Pu - potência mecânica útil no eixo em Watts. 
Pmec - perda mecânica em Watts. 
P, - potência absorvida na rotação reversa em Watts. 
Izup ,Í - perda suplementar na freqüência fundamental em Watts. 
R - resistência de linha do estator , medida por urna ponte Kelvin em ohms. 
I, - corrente de teste em Ampères. ' 
As perdas suplementares do motor podem ser calculadas somando-se as perdas na 
freqüência nominal com as perdas em alta freqüência, ou seja: 
¡sup! = Psuplﬁ' + Psup Ihf (2-20) 
Para a realização do teste de rotação reversa a WEG MOTORES LTDA, montou um 
sistema de aquisição automatizado, cujo diagrama genérico está mostrado na Figura 2.5. 




*_ tsc M 
À motor drive eÍX° de t°fÇ 5° tacometro 1 E-I---h ig” ~ 
1 I 
torque 
ltorque : : : 
















. Í 3 
==¿ 
'¢»~.1v-§_'-:fi r a -o 0.>0g.3Âq 
motor sob teste 
Figura 2.5 - Sistema de aquisição automatizado para ensaio de rotação reversa. 
MORGAN [12] apresenta algumas vantagens do teste de rotação reversa: 
Este método fomece resultados com boa exatidão e ao mesmo tempo é um teste simples e 
fácil de se executar. _ 
O valor das perdas pode ser determinado rapidamente sem o uso de uma aparelhagem 
especial, a única exigência é uma fonte de potência com tensão polifásica ajustável e um 
motor de teste no qual a perda será detemiinada. 
Cálculos laboriosos são evitados e a determinação ﬁnal do valor da perda suplementar em 
carga pode ser obtida de uma maneira rápida e por um cálculo simples usando as 
quantidades medidas. 
MORGAN [14] também apresenta algumas desvantagens do teste de rotação reversa: 
O ferro do motor trabalha em baixa saturação durante esse teste o que tende a dar um 
valor maior de perda suplementar em carga do que existiria sob condições normais de 
saturação.
' 
A velocidade é levemente maior do que a velocidade normal de operação, o que resulta em 
um valor levemente maior de perda suplementariem carga (a qual varia com o quadrado da 
velocidade). 
Durante o teste a diferença entre a corrente no-estator e a corrente no rotor é pequena, 
enquanto que em operação normal essa diferençaié maior. Esse aumento na corrente do 
rotor sob as condições de teste dá um valor maior de perda suplementar do que de fato 
existiria sob condições de operação normal.
A "d uld comparaçao os res ta o obtidos pelo método de rotação reversa com outros 
métodos de medição pode ser encontrado em [11]. 
A Tabela 2.3 mostra uma comparação dos testes de medição [3]: 
Métodos de Teste Notas Observações gerais 
Entrada/saída Susceptível a não exatidão. 
Difícil de executar. 
“Pump-back” Susceptível a não exatidão. 
Diﬁcil de executar. 
“Totalidade idêntica” das máquinas são 
impossíveis. 
Calorímetro Limitado para algumas máquinas. 
Não exato. 
Dinamômetro Susceptível a não exatidão. 
Diﬁcil de executar. diferencial 
mec Diferencial ânico “Totalidade idêntica” das máquinas são 0 
impossíveis. 
Perdas mecânicas são diﬁceis de serem 
detemtinadas precisamente. 
“Back-to-back” Valor de perda obtida é uma 
aproxirnação. 
Perdas repartidas igualmente entre 
máquinas não idênticas é questionável. 
Não disponível para máquinas grandes. 
0 Complicado. 
0 Não econômico. 
0 Direto. 
Propenso a não 
exatidõm devido as 
diﬁculdades de me- 
dição. 
Item 2.2.7. Curto circuito 
AC/DC 




0 Baseados em muitas 
suposições com va- 
lidades questioná- 
veis. 
Tabela 2.3 - Comparação dos testes de medição.
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2.3. CONCLUSÃO 
Neste Capítulo foram relatados os testes para medição das perdas suplementares e 
percebe-se que nenhuma técnica avaliada fornece informações exatas sobre as perdas 
suplementares. 
Os métodos entrada saída, “pump-back”, calorímetro, dinamômetro diferencial, 
diferencial mecânico e back-to-back sofrem da falta de conﬁança dos resultados devido a 
imprecisão inerente na medição ou de condições irnpossíveis de implementação, tais como 
obtenção de duas máquinas idênticas. Alguns países, como por exemplo a Inglaterra, 
consideram as perdas suplementares como 0,5% da potência absorvida pelo motor. 
Já, os testes de curto circuito AC/DC e o de rotação reversa são mais fáceis e mais 
econômicos para serem implementados, porém apresentam incerteza em seus resultados, 
resultante do fato de que as condições do ﬂuxo durante esses testes são diferentes daquelas 
existentes devido as condições de 'plena carga. 
Por uma razão ou outra, nenhum destes métodos conquistaram aceitação ampla no 
mundo.
CAPÍTULO nr 
CÁLCULO DAS PERDAS SUPLEMENTARES 
3.1. INTRODUÇÃO 
Neste capítulo apresentar-se-ão as expressões analíticas para o cálculo das perdas 
suplementares em carga, o cálculo das perdas no ferro usando o método de separação de 
perdas e a metodologia desenvolvida para calcular as perdas suplementares em carga usando o 
método de elementos ﬁnitos. 
Existem alguns artigos que tem como objetivo calcular as perdas suplementares em 
carga em motores de indução. ALGER [6] utiliza equações analíticas para calcular essas 
perdas, as quais serão apresentadas no próximo item. HO [28], em um de seus trabalhos, 
utiliza 0 método de elementos ﬁnitos em 2D para obter as correntes e as densidades de ﬂuxo 
magnético no motor, decompõe essas variáveis em séries de Fourier e calcula as perdas 
suplementares devido aos harmônicos nos condutores do estator, harmônicos nas barras do 
rotor e harmônicos no ferro. Em outro trabalho [29] [30], HO utiliza o acoplamento entre os 
métodos de elementos ﬁnitos em 2D e 3D para calcular as perdas suplementares em carga. 
Todos esses trabalhos baseiam-se em calcular as componentes da perda suplementar em carga 
separadamente e depois soma-las para obter o valor total. ' 
A metodologia adotada neste trabalho calcula o valor total da perda suplementar em 
carga, sem dividi-la em suas componentes. 
3.2. FÓRMULAS ANALÍTICAS 
Este item apresenta algumas fórmulas aproximadas para as perdas suplementares em 
carga de um motor de indução. Estas fórmulaslsão dimensionalmente corretas, de maneira que 
possam indicar os efeitos das variações nos parâmetros de projeto do motor. 
De acordo com ALGER [6], [7], é conveniente dividir as perdas suplementares em 
seis componentes, as quais serão consideradas independentemente. Elas são:
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1. Perdas devido às correntes induzidas no cobre do estator, devido ao ﬂuxo de dispersão na 
ranhura. - 
2. Perdas na cabeça de bobina do motor, devido ao' ﬂuxo disperso na cabeça de bobina. 
3. Perdas superﬁciais de alta ﬁeqüência no rotor e estator, devido ao ﬂuxo de dispersão zig- 
zag. 
4. Perdas joules no rotor e perdas de pulsação nos dentes em alta ﬁeqüência, devido ao ﬂuxo 
de dispersão zig-zag. 
5. Perdas joules no rotor, devido a corrente circulante induzida pelo ﬂuxo de dispersão zona 
de fase do estator. 
6. Perdas extra no ferro em motores com ranhuras inclinadas, devido ao ﬂuxo de dispersão 
por inclinação. › 
Está além do objetivo deste trabalho apresentar a dedução detalhada dessas equações. 
Um leitor interessado, que deseje mais detalhes que os dados aqui, pode consultar as 
referências [2], [5], [6] e [7]. 
3.2.1. Perdas devido ao ﬂuxo disperso na ranhura do estator 
Estas perdas surgem principahnente com o aumento da resistência dos condutores do 
estator, devido ao efeito pelicular ou a concentração de corrente em outras partes dos 
condutores, as quais estão concatenadas pelo ﬂuxo disperso. A distribuição de corrente nos 
condutores não é uniforme e a resistência efetiva do enrolamento é maior que a resistência em 
corrente contínua gerando perdas suplementares. 
Além disso, normalmente são colocados mais de uma camada de condutores nas 
ranhuras do estator, onde aparece o fenômeno denominado “efeito de proximidade” que 
acarreta em maior concentração de corrente na superﬁcie dos condutores que estão na parte 
inferior da ranhura (região da ranhura mais próxima do entreferro). Esse efeito também gera 
perdas suplementares. 
A relação entre a resistência em corrente alternada e a resistência em corrente contínua 
é dada pela equação (3.l); onde ¢ (a d ) é denominado de fator de correção devido ao efeito 





a =\/nf/10 Ú 
Ma d):ad senh(a d)+sen(2ad) 
cosh(a d)-cos(2a d) 
senh(zz d) - sen(zz dq ¢ (a d) : 2 a d 
|:cosh(a d) + cos(a d) 
onde: 
Rac - resistência em corrente altemada em ohms. 
Rdc - resistência em corrente contínua em ohms. 
nca - número de camadas dos enrolamentos do estator. 
yo - permeabilidade do ar em Henry/metro. 
o' - condutividade em (Q.m)`l. 
f - ﬁeqüência em Hertz. 
d - altura do condutor em metros. i 
A perda suplementar devido a dispersão do ﬂuxo na ranhura do estator, é obtida pela 
diferença entre a perda joule com a resistência em corrente alternada e a perda joule com a 
resistência em corrente contínua. 
3.2.2. Perdas devido ao ﬂuxo disperso na cabeça de bobina 
Estas perdas são devido às correntes induzidas estabelecidas na estrutura termmal da 
máquina pelos ﬂuxos dispersos, os quais entram nas laminações em uma direção axial e 






As perdas são maiores quando o comprimento da cabeça de bobina é maior, a 
distância entre os centros das correntes polifásicas no estator e rotor é maior, e quando há 
proximidade do ventilador e outras partes metálicas à cabeça de bobina [7].
i 
A forma usual da cabeça de bobina do enrolamento do estator, junto com as várias 
conﬁgurações dos anéis de curto circuito de um rotor em gaiola ou com a cabeça de bobina de 
um rotor bobinado, dão uma distribuição de ﬂuxo tridimensional complicada de se resolver 
com exatidão. Contudo, o princípio da superposição permite que o campo total seja dividido 
em componentes, cada uma das quais pode ser visualizada e calculada aproximadamente. 
Desta maneira, os efeitos de uma mudança arbitrária no projeto de cada elemento podem ser 
veriﬁcados e a reatância total da cabeça de bobina pode ser estimada com boa aproximação. 
A parte do ﬂuxo disperso na cabeça de bobina que causa a maioria das perdas nessa 
região é aquela devido as componentes periféricas das correntes nas cabeças de bobina do 
estator e rotor, visto que este ﬂuxo ﬂui em planos radiais. A reatância devido a essas correntes 
periféricas pode ser calculada assumindo que elas ﬂuem em círculos concêntricos com o eixo, 
e aplicando fórmulas disponíveis para a indutância de bobinas circulares concêntricas. Então, 
a parte da reatância devido ao ﬂuxo entrando nas larninações do estator axialmente pode ser 
estimada tomando a diferença entre a reatância calculada com as bobinas circulares no ar, e 
aquela calculada quando um plano magnético é localizado próximo as bobinas para 
representar o plano do núcleo na região terminal da máquina [6], [7]. 
A fórmula para a perda na cabeça de bobina que resulta desse procedimento é dada 
pela equação (3.5) [6]. 
PE = 0,3 m, 12 {~10g(1+ (3.5) 
Essa equação é baseada na geometria da Figura 3.1, onde: 
PE - perda em Watts na cabeça de bobina do estator. 
I - corrente eﬁcaz de fase do enrolamento do estator em Ampères. 
f - ﬁeqúênzia da linha. _
A 
ml - número de fases. 
N 1 - número de espiras dos enrolamentos efetivos em série por fase. 
P - número de pólos. 
D1 - diâmetro do entreferro em polegadas.
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A - distância inclinada, em polegadas, entre os centros das correntes periféricas do estator e 
rotor. 
Y¡, Y2 - distâncias axiais, em polegadas, entre os centros das correntes periféricas do rotor e 
estator e a região terminal do núcleo laminado. 
-%Y1-el
A 
D 1 -c-YZ-au 
Figura 3.1 - Estrutura da cabeça de bobina de um motor de indução. 
A equação (3.5) assume que a perda suplementar na cabeça de bobina é igual ao 
produto de um fator empírico (0,3) vezes a porção em Kilovolt-ampère devido ao ﬂuxo 
entrando axiahnente nas laminações [6]. 
3.2.3. Perdas superficiais devido ao fluxo de dispersão zig-zag 
As quedas da distribuição do ﬂuxo no entreferro, devido as aberturas das ranhuras; e 
também os degraus na distribuição da força magnetomotriz, devido a concentração de 
correntes nas ranhuras, causam pulsações na densidade de ﬂuxo radial ao redor do entreferro. 
Essas pulsações produzem perdas devido às correntes induzidas nas laminações e são 
geralmente chamadas de perdas superﬁciais. 
Como as aberturas da ranhura do estator causam perdas a vazio, enquanto que os 
degraus da força magnetomotriz causam perdas em carga, é necessário fazer uma cuidadosa 
distinção entre elas.
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De acordo com ALGER [6], os degraus da onda de força magnetomotriz produzido 
pela corrente de carga criam hannônicos de campo como os harmônicos de permeância 
magnética a vazio, exceto pela magnitude e o ângulo de fase. 
A perda superﬁcial do rotor devido a corrente de carga é dada pela equação (3.6). 
z 2 
fzz=2D1L L B-g CM ‹3.õ› 
Ns Io Bref 
Por analogia com a equação (3.6), a perda superﬁcial no estator é expressa pela 
equação (3.7). 
2 2 
PS1 = 2 D1 L il- Ã CS1 Âfz (3-7) Nr Io Bref 
onde: 
PS1 - perdas superﬁciais em Watts no estator. 
PS2 - perdas superﬁciais em Watts no rotor. 
D1 - diâmetro do entreferro em polegadas. 
L - comprimento do núcleo em polegadas. 
Bg - densidade média de ﬂuxo sobre a área efetiva do entreferro, em kilolinhas por polegada 
ao quadrado. 
B,ef - indução em l00klinhas por polegada ao quadrado (l,55 Tesla). 
N , - número de ranhuras por pólo no rotor. 
N S - número de ranhuras por pólo no estator. 
I - corrente eﬁcaz da carga no estator em Ampères. 
I O - corrente eﬁcaz a vazio no estator em Ampères. 
CS1 - coeﬁciente de perda no ferro do estator, da Figura _3.2, em Watts por polegada ao cubo 
para a ﬁeqüência na ranhura do rotor. 
CS2 - coeﬁciente de perda no ferro do rotor, da Figura 3.2, em Watts por polegada ao cubo 
para a ﬁ-eqüência na ranhura do estator.
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Â.¡ - passo de ranhura do estator em polegadas = -7%
S 
Ã2 - passo de ranhura do rotor em polegadas = -7% 
7' 
A perda superﬁcial é dada pela soma das equações (3.6) e (3.7). 
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Figura 3.2 - Coeﬁciente de perda no ferro em Watts/polegada ao cubo. 
3.2.4. Perdas joules e de pulsação no rotor devido ao fluxo dispersão zig-zag 
Se o rotor e o estator tivessem o mesmo número de ranhuras, cada passo de ranhura do 
rotor seria aproximadamente igual a 360” dos harmônicos de ranhura do estator e, desse 
modo, nenhuma parte desses hannônicos de campo iriam cair no dente do rotor, e nenhuma 
corrente seria induzida no enrolamento do rotor. Nesse caso, a única perda de alta ﬁeqüência 
no rotor seria a perda superﬁcial. 
Se o número de ranhuras do rotor forem da ordem de duas vezes o número de ranhuras 
do estator ou mais, e se as ranhuras do rotor forem abertas, praticamente todo os harmônicos 
de ﬂuxo da ranhura do estator irão cair no dente do rotor, e induzirão tensões nos 
enrolamentos do rotor.
43 
Portanto, as perdas de pulsação e as perdas joules nos dentes do rotor aumentam 
quando a relação entre ranhuras do rotor e estator afasta-se da unidade. 
A perda por pulsação nos dentes do rotor é considerada desprezível para alguns 
pesquisadores, pois alega-se que as correntes que ﬂuem nas barras curto circuitadas tenderiam 
a cancelar a pulsação do ﬂuxo. No entanto, isto só ocorre para barras puramente indutivas [5]. 
LIPPO [5] desenvolveu uma fórmula analítica para o cálculo das perdas por pulsação 
nos dentes, mas a equação só é válida para o funcionamento do motor a vazio e desse modo, 
seu valor está incluído na perda no ferro a vazio. 
A pulsação do ﬂuxo também causa perdas joule nas barras do rotor [6], dada pela 
equação (3.8). 
P, = cp m 12 fz, R2, (3.s) 
onde: 
P, - perda joule nas barras do rotor em Watts. 
C P - fator de perdas dado pela equação (3.9). 
R2¡, - resistência da barra do rotor referida ao estator, em ohms por fase. 
ks - relação da (resistência em corrente altemada /resistência em corrente contínua) para as 
barras do rotor na freqüência apropriada. 
A expressão geral para o fator de perdas C P é expressa por [2]: 
4 2 N,2 2N,1 2 Nf 2N,-1 2 




N S - número de ranhuras do estator por pólo. t 
N , - número de ranhuras do rotor por pólo.
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O valor de ks depende da forma da barra do rotor. Formas de barras especiais, as 
quais são projetadas para atingir torques de partidas elevados, automaticamente aumentam o 
ks [2]. 
a) Barras retangulares: 
Para barras rotóricas retangulares, 
ks =o,35z1 llﬂfn C), (ks > 2) (3.1o) WS 
d - proﬁmdidade das barras do rotor em polegadas. 
onde: 
wc - largura da barra do rotor em polegadas. 
ws - largura da ranhura do rotor em polegadas. 
c - razão de condutividade das barras para cobre em 75°C. 
f,, 
- freqüência do rotor, c/s, devido ao nm harmônico. 
b) Barras cônicas “tapered bars": 
Para barras rotóricas cônicas, o valor de ks é obtido através de curvas [2]. Um 
exemplo dessas curvas é dado na Figura 3.3. 
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Figura 3.3 - Relação do efeito pelicular para barras rotóricas cônicas.
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Sendo que D é expressa pela equação abaixo: 
D = 2 54 â ﬁiÉ l 
ws 50 p 
d - profundidade das barras do rotor em polegadas. 
onde: 
wc - largura da barra do rotor em polegadas. 
ws - largura da ranhura do rotor em polegadas. 
p - resistividade especíﬁca em y Q/ cm3 . 
f n - ﬁeqüência do rotor, c/s, devido ao nt” harmônico. 
_ w b - relaçao entre -1-. 
W2 
3.2.5. Perdas devido ao fluxo disperso na zona de fase 
Os harmônicos de campo de baixa ordem devido as zonas de fase dos enrolamentos do 
estator também induzem correntes no rotor. Eles são pequenos em máquinas de rotor 
bobinado, assim somente os motores de indução de gaiola serão considerados aqui. Para esses 
campos, a impedância de um rotor de gaiola é pequena comparada com a reatância 
magnetizante quando o motor está operando a plena carga. Por conseguinte, supõe-se que toda 
corrente de carga do estator flui através do rotor pelos harmônicos de zona de fase. 
De acordo com ALGER [6], a perda suplementar devido a dispersão de zona de fase é 
dada pela equação (3.l1). 
2 2 
PB =m,12 ks R2,, (3.11) 
onde: 
PB - perda devido a dispersão na zona de fase em Watts. 
ml - número de fases do estator.
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kl - fator de enrolamento dado pelo produto entre o fator de distribuição (kdl) e o fator de 
passo (k P1) para o campo fundamental. 
k2,,,_¡ - fator de enrolamento dado pelo produto: (kd(2,,,_¡) .kp(2,,,_¡)). 
k2m+1 - fator de enrolamento dado pelo produto: (kd(2,,,+¡) . k ¡,(2,,,+¡)). 
ks - é a relação da (resistência em corrente alternada / resistência em corrente continua) para 
as barras do rotor na freqüência apropriada, vista no item precedente. 
I - corrente de carga do estator em Ampères. 
Rzb - resistência em corrente contínua das barras do rotor referida aos enrolamentos do 
estator em ohms. 
Os valores de kd e kp são mostrados no Anexo B. 
3.2.6. Perdas devido ao fluxo disperso por inclinação 
Idealmente, as forças magnetomotrizes produzidas pelas correntes de carga do estator 
e rotor de um motor de indução são iguais e opostas, e não produzem ﬂuxo adicional no 
entreferro. Entretanto, em uma máquina com as ranhuras do rotor inclinadas, como 
comumente usadas em máquinas de indução de gaiola, o pequeno deslocamento de fase entre 
estas forças magnetomotrizes fundamentais nos tenninais da máquina produzem um aumento 
na densidade de ﬂuxo radial no entreferro, o qual aumenta com a distância do centro da 
máquina. Este ﬂuxo extra é conhecido como ﬂuxo de dispersão por inclinação e ele produz 
perdas no ferro no núcleo do estator e dentes, à ﬁeqüência ﬁmdamental [2]. 
A força magnetomotriz radial extra e a densidade de ﬂuxo aumentam línearmente de 
zero, no centro do núcleo, para o máximo nos terminais do mesmo. 
Esta componente da perda suplementar é usualmente pequena comparada com as 
componentes de alta ﬁeqüência produzidas pelos harmônicos da força magnetomotriz do 
estator, de modo que a escolha entre uma construção de ranhura do rotor inclinada ou reta é 
baseada principahnente na consideração dos efeitos dos harmônicos. 
A perda total devido ao ﬂuxo disperso por inclinação é expressa pela equação (3.l2). 
Esta equação é apresentada por ALGER [6] tendo como unidade o Watts.
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2 kl P =”- il 3.12 K 12lN_,10i ( ) 
onde: 
PK - perda devido a inclinação em Watts. 
k - é a inclinação expressa como a fração de um passo de ranhura do estator (normahnente 
igual a 1). 
IO - corrente magnetizante em Ampères. 
11 - diferença vetorial entre a corrente de carga I e a corrente magnetizante 10. 
N S - número de ranhuras do estator por pólo. 
A equação (3.12) assume que a perda por polegada do comprimento do núcleo é a 
mesma para uma dada densidade de ﬂuxo, seja qual for a distribuição do ﬂuxo ao longo do 
comprimento do núcleo [6]. 
3.3. CÁLCULO DAS PERDAS NO FERRO 
O cálculo exato das perdas no ferro de um motor de indução ainda apresenta 
diﬁculdades consideráveis; pois os métodos de cálculo contém fatores de multiplicação 
empíricos que são obtidos através de medições. Muitos pesquisadores tem-se dedicado ao 
estudo desta área [l5], [16], [l7], [l8], [19], [20], [2l], [22]. 
O cálculo das perdas no ferro consiste de dois passos; a determinação da distribuição 
do ﬂuxo na máquina junto com sua variação com o tempo, e o cálculo das perdas produzidas 
por esta distribuição. O primeiro passo será resolvido usando o Método de Elementos Finitos 
passo a passo no tempo, através do program EFCML do software EFCAD desenvolvido no 
GRUCAD. Para o segtmdo passo, foi desenvolvido neste trabalho o programa LOSS, o qual 
calcula a perda no ferro. O método para o cálculo é baseado no método de separação das 
perdas, onde a perda no ferro é decomposta em três componentes: perdas por histerese, perdas 
por correntes de Foucault e perdas anômalas ou excedentes.
48 
3.3.1. Perdas por Correntes de Foucault 
Seja uma chapa de material ferromagnético, mostrada na Figura 3.4, sob a ação de 
uma indução variável Ê , direção Oz. Como a chapa é ﬁna, supõe-se que .Í só depende da 
variável y; pois a componente principal de .Í está na direção Oy. Pela equação .Í =o' Ê, 
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Figura 3.4 - Chapa de material ferromagnético. 
_ ~ - aê Sabendo-se que: E = (0,E,0) e B = (0,0, B) ; da equação rotE = -E ; tem-se: 
;-° 5 1; O 
.aí ÔÀ õí z 0 (3.13) 
O 
x Ey OZ -ai 
õt 
Resolvendo o deteminante, obtém-se:
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ÕE õB _=-- 3.14 ôx ôt ( ) 
cuja solução é: 
E(x)=%Išx+k (3.15)
' 
Para não haver descontinuidade de Í , e conseqüentemente de Ê4, é necessário que 
para x = 0, tenha-se E = 0; logo k = O [26]. Então, 
ÕB E = _ 3.16 (X) Õ Í X ( ) 
A potência dissipada por efeito Joule é expressa pela equação (3. 17): 
Wf = U mE2âv (3.17) 
Substituindo a equação (3. 16) na equação (3.l7), obtém-se: 
W,=z, f 
gy 
15;; (gƒxzizzzzzzyzzz <z.1z› 
Resolvendo a equação (3.18): 
ôB 2 â3 
mas o volume desta chapa é dado por: V =d ly lz. Dividindo a equação (3.19) pelo volume, 
obtém-se a expressão ﬁnal das perdas por correntes de Foucault por volume.
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W â2 az; 2 r Tf = O-T (Joules/volume) (3.20) 
F ault é dado pela equação (3.21): O valor médio das perdas por correntes de ouc 
W 2 2 
7f=í1í_% mg) df (321) 
3.3.2 Perdas Excedentes ou Anômalas 
3.3.2.1. Modelo Estatístico - Modelo de Bertotti 
Paredes são interfaces entre regiões nas q uais a magnetização espontânea tem 









espessura da _ parede 
mimo 
Figura 3.5 - Estrutura de tuna parede entre dois domínios. 
d ' ` s em chapa magnética face a uma O comportamento de uma estrutura de omuno 
t número de paredes participando do excitação dada é muito complexa. A cada instan e, um 
d ' ` são criados outros desaparecem [25]. processo de imantação varia, paredes ou ommlos ,
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Entretanto, este mecanismo não é aleatório; ele é resultado de uma correlação entre as paredes 
“orquestradas” de urna parte pela microestrutura do material e, de outra parte, pelo tipo e 
parâmetros da excitação. Para uma excitação sinusoidal de ﬁeqüência f, alguns 
pesquisadores observaram que 0 número de domínios participando da inversão da imantação 
evolui segundo 1/,/lj: . Retomando o modelo das paredes paralelas [25], estes autores 
aﬁrmaram a proporcionalidade inversa entre as perdas dinâmicas e o número de paredes. 
G. Bertotti abordou de uma forma estatística o processo de magnetização dinâmica e 
as perdas por excesso que dai decorrem [25]. Ele deﬁniu uma nova entidade ﬁsica, o “objeto 
magnético” ou OM, graças ao qual a imantação se inverte. 
A noção dos OMs se justiﬁca pelo fato que o deslocamento de uma parede ou 
segmento de parede, origem de toda variação da imantação do material, não pode ser feita de 
forma isolada. Um deslocamento como esse, pode provocar um deslocamento de outros 
segmentos da mesma parede (ou de todas paredes), e/ou de uma ou várias paredes. Neste 
caso, diz-se que os diferentes segmentos de uma mesma parede e/ou conjunto dessas paredes 
são correlacionados. Daí resulta que a variação da imantação se desenvolve de uma forma 
coerente na região de correlação. 
A cada região de correlação corresponde um OM caracterizado pelo campo coercitivo 
local médio nos elementos correlacionados. É este campo que é necessário vencer para 
“ativar” o OM, isto é, fazê-lo participar do processo de magnetização. O OM toma-se então, a 
ferramenta responsável de toda a modiﬁcação da imantação e, portanto, das perdas do 
material. Esta noção de OM é extremamente interessante para analisar os mecanismos das 
perdas no material. Assim, o estado magnético do material será caracterizado pelo número de 
OMs participando no processo de magnetização (chamados OMs ativos). 
3.3.2.2. As Perdas por Excesso na Teoria Estatística 
Seja uma chapa magnética de condutividade o' e secção S , alvo de uma indução 
periódica alternada Ê(t), de ﬁeqüência f e de valor de pico Bm .. A cada instante t, a 
variação da indução é gerada por um número n(t) de OMs participando no processo de 
magnetização. Seja H ex (t) , chamado campo por excesso, a parte do campo externo 
necessária para contrabalançar o campo de frenagem devido as correntes induzidas pelos OMs
E 
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em movimento. O valor médio das perdas por excesso induzidas na chapa pelos n (t) OMS 
ativos é expresso pela equação (3.22).
_ 
We, =-;: LT H,,(f) Êg-É-'lâf (322) 
O campo necessário para que uma parede se desloque é proporcional a velocidade de 
variação do ﬂuxo induzido pelo movimento da parede. Esta proporcionalidade foi 
estabelecida sob a hipótese de uma parede plana em movimento uniforme [25]. Bertotti 
aplicou a mesma propriedade aos OMS, supondo que a correlação entre os elementos do 
mesmo objeto permite um deslocamento uniforme neste último. Neste caso, o campo por 
excesso Hex (t) será proporcional a velocidade da variação do ﬂuxo local d¢/ dt induzido 
pelo deslocamento do OM. Esta proporcionalidade é expressa pela equação (3.23) onde G 
representa o coeﬁciente de atrito do OM, igual a 0,136 no caso onde o OM corresponde a uma 
parede. 
11,, (1) = G zw ii? (323) 
Quando cada OM participa com o d¢/ dt no processo global de magnetização, a 
velocidade da variação do ﬂuxo global S dB(t)/ dt resulta da contribuição dos n(t) OMs 
ativos. Isto é formulado pela equação (3.24): 
S % = n (t) $ (3.24) 
Segundo as relações das equações (3.23) e (3.24), o campo por excesso é expresso 
pela equação (3.25): 
_ LLU) H,,,(f) _ 6 G S n (Í) dt (sas) 
Nota-se de passagem, que levando-se em conta a relação (3.25), o valor médio das 
perdas por excesso expressa pela equação (3.22) é inversamente proporcional ao número de
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OMs ativos dados para um dB/ dt . Este resultado concorda com as conclusões dos trabalhos 
realizados sobre o modelo de paredes paralelas. 
Falta agora, somente, estabelecer a relação entre o número de OMs ativos e o campo 
H ex (t). Suponha-se que iniciahnente apenas um OM está ativo. Quando dB / dt cresce, o 
campo H ex (t) necessário para contrabalançar a frenagem aumenta segundo a relação (3.25). 
Uma vez que ele seja suﬁcientemente grande, este campo exerce sobre os outros OMs uma 
pressão que tende a lhes tomar ativos. Estes novos OMs ativos vão agir analogamente sobre 
os outros OMs passivos e assim por diante. Progressivamente, o número de OMS participando 
no processo aumenta e a magnetização se toma homogênea. A entrada em atividades dos 
OMs é tanto mais fácil quando seus campos coercitivos são fracos. A experiência mostra que 
a relação entre o número de OMs ativos e o campo H ex (t) é linear em numerosos materiais 
cristalinos, notadamente nas chapas de Fe-Si [25]. 
Esta relação é traduzida pela equação (3.26) onde o parâmetro V0 é equivalente a um 
campo coercitivo e caracteriza a oposição dos OMs a se ativar sobre a inﬂuência de um 
campo externo. A equação (3.26) pode ser interpretada como: para um dB/dt dado, quanto 
mais V0 é pequeno e maior é 0 número de OMs ativos, mais ﬁaco é o campo por excesso, a 
magnetização é mais doce e mais fraca são as perdas por excesso. 
n (t) = 11%! (3.26) 
Das relações (3.22), (3.25) e (3.26), o valor médio das perdas por excesso é dado pela 
equação (3.27): 
Wa = ¬/U GV, s % LT 
dg 
Y) (Jmúe/volume) (327) 
Para uma indução senoidal de freqüência f e valor de pico Bm , as perdas por excesso 
são expressas pela equação (3.28). 
We, =s,s,/z,-G V, s (Bm f)1,5 (Jotúe/volume) (3.2s)
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A dependência das perdas por excesso face a raiz quadrada da ﬁeqüência é coerente 
com os resultados obtidos por outros pesquisadores [25]. 
A equação (3.27) representa a primeira formulação ﬁsica das perdas por excesso [20]. 
A determinação do parâmetro V0 necessita da medida do número de OMS ativos e do campo 
H ex (t). Esta medida, efetuada pelos autores deste modelo para as chapas de Fe-Si de grãos 
orientados e não orientados, mostra uma relação linear entre as duas variáveis [25]. 
3.3.3. Perdas por Histerese 
Fisicamente, a perda por histerese é causada por variações irreversíveis durante o 
processo de magnetização, as quais são dependentes somente da indução máxima [l5], [16]. 
Em casos onde a fomaa de onda da indução não causa laços menores, ela pode ser expressa 
pela fórmula de Steinmetz: 
W,, = kh B3, (329) 
onde Bm é a amplitude da densidade de ﬂuxo, e kh e a são determinadas 
experimentalmente. Entretanto, onde a forma de onda da indução causa laços menores, uma
~ correçao empírica deve ser aplicada [19], resultando em: 
Wh = kh B; K (Bm) (Joules/volume) (3.30) 
onde 
0,65 " 1<(B,,,)=1+T2AB,- (331) 
"I i=l 
onde AB¡ é a variação da densidade de ﬂuxo durante a excursão ao redor do laço menor, 
mostrado na Figura 3.6. '
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Figura 3.6 - Curva de indução com laços menores. 
Para calcular os valores dos laços menores utilizou-se neste trabalho, um método 
chamado “rain ﬂow method”. Trata-se a nosso ver e segundo nosso conhecimento da 
literatura, urna contribuição original de nosso trabalho. 
3.3.3.1. O Método “Rain Flow” 
Este método é muito utilizado na Engenharia Mecânica para a contagem de ciclos para 
a análise de dano por fadiga ou para o estudo de propagação de trincas. 
Foi feita Luna analogia entre a tensão mecânica e a indução magnética a ﬁm de se usar 
este método. O método de contagem de ciclos “rain ﬂow” pode ser, também, utilizado para 
deﬁnir os parâmetros de cada ciclo que é fechado, como a variação da indução e a indução 
média, já que o método na realidade conta o número de laços de histerese que são fechados no 
diagrama indução versus tempo. 
Para exempliﬁcar o método, seja o registro de uma indução magnética B (t), o qual é 
convertido em um sinal com picos e vales, como mostra a F igu.ra 3.7. Considerando o eixo do 
tempo orientado na vertical, o método baseia-se na analogia entre o sinal analisado e um 
conjunto de telhados com a chuva correndo sobre eles, decorrendo desta analogia o nome do 
método [23]. 
Dados da Figura 3.7, na Tabela 3.1:
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Ponto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Indução 0,0 0,6 0,1 0,8 0,6 0,9 0,5 1,0 0,1 0,6 0,3 0,5 0,0 
Tabela 3.1 - Dados da indução em função do tempo. 
B [Tesla]
AW 
Figura 3.7 - Exemplo do método “rain ﬂow” para contagem de ciclos em uma forma de onda 
de indução aleatória. 
O método baseia-se em um conjunto de regras que indicam os ciclos que vão sendo 
fechados, bem como a variação de indução e a indução média. Na realidade o método detecta 
quando é completado um meio ciclo de indução [23]. 
> Um ﬂuxo inicia em cada máximo e em cada mínimo do sinal registrado; 
> Quando um ﬂuxo, iniciando em um mínimo, atinge um máximo, pode completar mn meio 
ciclo se o mínimo seguinte é mais significativo do que o inicial do ﬂuxo. Na Figura 3.7 o 
ﬂuxo iniciado no ponto 9 termina quando o ﬂuxo passa no nível do ponto 13, um minimo 
mais significativo do que 9. O mesmo ocorre para o ﬂuxo iniciado em 11;
57 
Um ﬂuxo iniciado em um máximo completa meio ciclo quando passa por um máximo 
mais positivo do que o inicial do ﬂuxo. Exempliﬁcando na Figura 3.7, o ﬂuxo 2 termina 
um meio ciclo ao passar por 4 e do mesmo modo, o ﬂuxo 6 o faz ao passar por 8; 
Se o ﬂuxo recém iniciado intercepta o ﬂuxo que vem de um ponto anterior, ﬁca 
interrompido, indicando que foi completado mais meio ciclo. Como exemplo, na Figura 
3.7, o ﬂuxo iniciado em 3 é interrompido pelo ﬂuxo 1. Outro exemplo é o ﬂuxo 12 que 
termina na intersecção com o 10 e este por sua vez é interrompido em 8. Nestes casos ﬁca 
fechado um meio ciclo para cada interrupção do ﬂuxo; 
Os meios ciclos que são fechados deﬁnem a magnitude da variação da indução AB pela 
projeção dos pontos que formam o ciclo, ou seja, que detectam o fechamento do ciclo; 
Assim, por exemplo, os valores de AB e Bméd,-O para a Figura 3.7, são apresentados na 
Tabela 3.2: 
AB 0,5 0,2 0,4 0,5 0,2 













Tabela 3.2 - Valores da variação da indução e da indução média para os respectivos ciclos da 
Figura 3.7. 
3 3.4. Perda Total no Ferro 
A expressão ﬁnal para o cálculo da perda no ferro é dada por: 
d2 T õB 2 dB(,)1-5 0,65 " 
11/,,,,,,,=°1-Tmã) âr+¬/‹fGV,,s “T df+k,,Bg 1+TzAB,. (332) M i=l 
O valor acima é dado em Joules/m3. 
Onde, no ﬁnal do processo de cálculo faz-se: 
H/total 3 P = 7- [Watts/m ] (3.33)
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onde T é o período de cálculo. 
As constantes da equação (3.32) foram obtidas do fabricante e possuem os seguintes 
valores: 
kh = 57,0 e a = 1,58 
2 6 -3 2 
k :ad =2,o.1o (o,5.1o ) =0,04l66 f 12 12 
ke =,/õGV,, s =o,ó4s 
Existem artigos que apresentam outros valores para essa constantes [l5], [16], [21]. 
É importante ressaltar aqui que para a simulação computacional de um dispositivo 
eletromagnético, haverá sempre a necessidade do conhecimento profundo sobre o 
comportamento magnético dos materiais envolvidos. Para tanto, nem sempre a recorrência aos 
métodos de ensaio normativos levam à resultados satisfatórios, pois as normas técnicas 
referem-se, na maioria das vezes, à ensaios rotineiros e especíﬁcos, além de conterem dados 
tabelados para materiais que podem diferir daqueles em estudo. 
Para melhorar estes ensaios será necessário desenvolver soﬁsticados equipamentos de 
medição e controle, para as investigações experimentais sobre o comportamento magnético 
atual dos materiais, além do estudo de novas técnicas estatísticas e matemáticas para a análise 
de dados experimentais. 
3.4. CÁLCULO DAS PERDAS SUPLEMENTARES USANDO CÁLCULO DE 
CAMPOS 
Neste item apresentar-se-ão a metodologia proposta para determinar as perdas 
suplementares em um motor de indução e uma breve abordagem do Método de Elementos 
Finitos usado para calcular as perdas no ferro e perdas joules no motor.
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3.4.1. Equações da Estrutura Eletromagnética 
Adota-se neste trabalho a hipótese de uma representação bidimensional dos 
fenômenos magnéticos na estrutura, e utiliza-se uma formulação baseada no potencial vetor 
magnético Ã. Supõe-se também que dois tipos de condutores estejam presentes no 
dispositivo magnético. 
Os primeiros, aqui chamados de condutores espessos, os quais possuem dimensões 
tais que, em relação às freqüências dos fenômenos, apresentam um efeito pelicular. Os 
segundos, chamados de condutores ﬁnos, possuem dimensões suﬁcientemente reduzidas de 
maneira que pode-se considerar que a corrente é uniformemente distribuída sobre sua seção 
transversal. As equações associadas com estes condutores alimentados por tensão, são 
expressas por [24]: 
ÚB â 
[U â¶+ â v ÔA -o' âA+N°° If+°'Um=-ví°y +uLB°” (3.34) âx âx ây ây ât Sf L âx ây 
âA Um = Rm 1,, +R,,, ﬁaítâs (335) 
S... 
NL âA U=R1 _”--d 3.36 f ff+s¡S]-fíâzs ()
onde: 
A - potencial vetor magnético. 
u - relutividade magnética (1/ ,u) . 
o' - condutividade elétrica. 
N ca - número dos condutores ﬁnos. 
S f - superﬁcie da bobina composta por condutores ﬁnos. 
If - corrente na bobina de condutores ﬁnos. _ 
U f - tensão aplicada ao terminais da bobina de condutores ﬁnos. 
R f - resistência à corrente contínua dos condutores ﬁnos. 
L - profundidade da estrutura.
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Im - corrente elétrica nos condutores espessos. 
Um -tensão aplicada aos termjnas da bobina de condutores espessos. 
Rm - resistência à corrente contínua dos condutores espessos. 
B,,x,B0y - induções remanentes segundo x e y dos ímãs permanentes. 
As equações (3.34), (335) e (3.36) são de diﬁcil resolução analítica, devido as 
estruturas complexas das máquinas elétricas. Antes de resolvê-las deve-se inserir as condições 
de contomo. 
3.4.2. Condições de Contorno 
Estas condições referem-se as condições nas fronteiras do domínio de cálculo e nos 
limites de separação dos diferentes meios [24], [26], [27], [36]. 
3.4.2.1. Condições nas fronteiras 
(i) Condições de Dirichlet - o valor do potencial vetor “A0 ” é conhecido (ﬁxo e constante) 
na ﬁonteira F1. 
(ii) Condições de Neumann - não se conhece o potencial vetor, mas sim o ﬂuxo na ﬁonteira 
F2. 
âA -= 3.37 ân qo ( ) 
onde qo é geralmente nulo em problemas magnetostáticos. Entretanto, em problemas 
térmicos (transmissão do calor), o ﬂuxo do calor qo pode não ser igual a zero. 
A Figura 3.8 mostra o domínio de estudo Q e suas fronteiras l¬¡ e F2. 
T1 
T2 




Condição de Periodicidade - Em certos tipos de problemas existe urna periodicidade 
geométrica na região de estudo a ser analisada, como por exemplo, na situação mostrada 
na Figura 3.9. Neste caso, o problema é chamado periódico, que é caracterizado por uma 
repetição geométrica do domínio S e onde as correntes das bobinas se encontram no 
mesmo sentido. Os potenciais dos nós de duas fronteiras F3 e F4 serão iguais. As 





Figura 3.9 - Representação de um problema periódico. 
Condições de Anti-periodicidade - é uma condição semelhante à vista anteriormente com 
urna repetição geométrica do domínio de cálculo, porém, onde a fonte de campo (corrente 
ou ímã) alterna o seu sentido de um domínio para o outro justaposto, como o indicado na 
Figura 3.10. Os potenciais dos nós de duas fronteiras I`3 e F4 terão sinais contrários. As 
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Figura 3.10 - Representação de um problema anti-periódico.
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3.4.2.2. Condições nos limites separando os meios 
Se não existir corrente superﬁcial no limite de separação. dos dois meios, as 
componentes tangenciais do campo magnético se conservam [24], [26], [27]. 
H1, = H 2, , Onde os índices 1 e 2 representam dois meios adjacentes. 
Se nenhum dos meios comportar imãs, tem-se:
A 
(ul = (uz (3.38) ân 
1 
â n 2 
Agora, se, por exemplo, o meio 2 comportar um ímã, tem-se: 
ÔA ÚA 
(U1 ãl = (U2 gx + U0 Bm 
Além disso, a componente normal da indução magnética também deve ser garantida. 
Bb, = B2" que pode ser expresso por: 
ele âz 1 âf 2 
3.4.3. O Método de Elementos Finitos 
O Método de Elementos Finitos é atualmente bastante empregado na solução de 
problemas eletromagnéticos. Como a literatura é bastante vasta acerca deste método, será feita 
uma apresentação resumida do mesmo. 
Duas formulações são usualmente utilizadas [26], [27], [36]:
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(a) Um funcional energético é determinado e a solução das equações de campo é obtida pela 
minimização deste ﬁmcionalg 
(b) O Método dos Resíduos Ponderados e mais particularmente o Método de Galerkin. 
Com este último método, as equações (3.34), (3.35) e (3.36) são multiplicadas por 
ﬁmções de ponderação e integradas no domínio de estudo Q. 
As integrais sobre Q são efetuadas através do Método de Elementos Finitos, onde o 
domínio é divido em sub-domínios simples, Qe , chamados elementos. Dentro de cada 
elemento, são selecionados certos pontos chamados nós e o potencial vetor é deﬁnido para 
cada elemento em função dos valores nos nós dos elementos da seguinte maneira [26], 
ne 
A =zN,. A, (3.41) 
i=l 
onde ne designa 0 número de nós de elemento e N ,- as funções de interpolação. 
Utilizando-se o Método de Galerkin, elementos ﬁnitos triangulares de primeira ordem, 
considerando o acoplamento das equações de campo eletromagnético com as equações do 
circuito de alimentação e supondo-se os condutores maciços perfeitamente curto-circuitados 
entre si, pode-se escrever o sistema das equações (3.34), (3.35) e (3.36) na fomia matricial 
seguinte [24]: 
MA+N-š;A-Plf =D (3.42) 
d d Qãt-A+(R-H5)If+LãIf-H4X=H6E (3.43)
d 
onde; 
M - matriz de permeabilidade. 
N - matriz de condutividade. 
P - matriz que relaciona a corrente no elemento aos nós do elemento.
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D - vetor de excitação induzida por imãs permanentes. 
Q - enlace de ﬂuxo nos enrolamentos. 
L - indutâncias nas cabeças de bobinas. 
A - potencial vetor nos nós da malha. 
R - matriz das resistências à corrente contínua dos enrolamentos. 
I ¡ - correntes relativas aos condutores ﬁnos. 
X - variáveis de estado do circuito exterior, que são as tensões nos capacitores e as correntes 
nos indutores. A corrente na máquina não é uma variável, porque já existe o seu 
equacionamento por elementos ﬁnitos. 
E - fontes de tensão ou corrente do circuito externo de alimentação da máquina. 
HI , H2 , H3 , H 4 , H5 e H6 - matrizes que dependem da topologia do circuito elétrico. 
Na ausência de circuitos elétricos extemos, isto é, com a máquina alimentada com 
tensões aplicadas diretamente aos seus terminais, as equações se simpliﬁcam e tornam-se:
d MA N-A-PI =D 3.45 + 
dr f ( ) 
d d 
3.4.4. Discretização da derivada temporal 
A representação das derivadas temporais pode ser feita utilizando-se o chamado ,B - 
algoritmo [24]. Com este método a relação entre o valor Y (t) de uma variável no instante t e 




Se /3 =1 chama-se esquema de Euler. 
Se ,B = 0,5 chama-se algoritmo de Crank-Nicholson. 
3.4.5. Movimento do Rotor 
Existem dois métodos para considerar o movimento do rotor: métodos onde o 
entreferro não é discretizado (macro-elementos e métodos integrais) e o método onde o 
entreferro é discretizado, chamado de Método da Banda de Movimento, o qual será utilizado 
neste trabalho [14].
' 
Com a técnica da Banda de Movimento as malhas da partes ﬁxas (estator) e móveis 
(rotor) são associados através de uma camada de elementos situada no entreferro, como será 
descrito a seguir. 
a) Princípio da Banda de Movimento: 
Esta técnica permite uma rotação qualquer independente do passo de discretização, 
desde que a deformação dos elementos situados dentro da banda seja tolerada [38]. 
A utilização de elementos triangulares dentro do entreferro pode levar a imprecisões 
no cálculo de certas grandezas, como por exemplo, o torque em função da rotação [37]. De 
forma a obter uma melhor precisão, elementos quadriláteros são utilizados como Figura 3.11. 




Figura 3.11 - Elementos quadriláteros. 
Cada um destes elementos quadriláteros pode ser obtido a partir de elementos 
triangulares conforme Figura 3.12.
66 
4 3 4 3 4 3 
Z 1ƒ2 + U2 
1 2 l 2 1 2 
Figura 3.12 - Decomposição do elemento quadrilátero. 
Estes elementos vão se defonnando a medida que o rotor se movimenta até o ponto em 
que urna permutação do nós destes elementos é efetuada para evitar elementos 
excessivamente distorcidos conforme Figura 3.13. 
Figura 3.13 - Deformação dos elementos da banda de movimento. 
Esta operação é acompanhada por uma realocação das condições de contorno do tipo 
(anti)periódicas, de maneira que não existe aumento no número de incógnitas do problema 
[3 7]. No entanto, a matriz M precisa se recalculada a cada nova posição. 
A Figura 3.14 mostra a malha de elementos ﬁnitos de um motor de indução e a Figura 
3.15 mostra um zoom da região do entreferro da Fig1n'a 3.14, com a Banda de Movirnento em 
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3.4.6. Acoplamento eletromagnético, elétrico e mecânico 
Nos estudos envolvendo transitórios eletro-mecânicos, como a partida de um motor de 
indução, é necessário incorporar ao processo de cálculo a equação relacionando os torques 
eletromagnético e o torque mecânico. 
Í,-Í'=§[T. -rw-TL] (148) 
COÍÍIÍ 
da _= 3.49 
dz 
Ú) ( ) 
onde T e é o torque eletromagnético calculado pelo Tensor de Maxwell [37], co é a 
velocidade, ó` é o ângulo de rotação, y é um coeﬁciente de atrito, T L é o torque de carga e J 
a inércia do rotor. 
3.4.7. Metodologia de resolução 
As equações que descrevem o comportamento do conjunto campo mais circuito 
exterior de alimentação são resolvidas passo a passo no tempo. Com a técnica da Banda de 
Movimento o rotor é deslocado e um novo cálculo é efetuado para esta nova posição. O 
processo continua até que o tempo ﬁnal de simulação seja alcançado. 
A saturação magnética pode ser levada em conta através do Método de Newton- 
Raphson. 
3.5. METOLOGIA PROPOSTA PARA CALCULAR AS PERDAS SUPLEMENTARES 
Este item dedicar-se-á ao cálculo das perdas suplementares em motores de indução. 
Para isto, foram usados dois programas. O programa EFCML que permite simular o 
ﬁmcionamento de máquinas elétricas em 2D, com alimentação em tensão. Esse programa 
utiliza o Método de Elementos Finitos para a discretização espacial das equações de campo 
eletromagnético na máquina e o método de B-algoritmo para efetuar a discretização das
V 
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derivadas temporais. As equações diferenciais são resolvidas através de um processo de 
cálculo passo a passo em relação ao tempo, considerando o movimento do rotor (rotação) pelo 
Método da Banda de Movimento descrito no item precedente. Esse programa fornece um 
arquivo (*.los) com os valores das induções radial e tangencial em todos os elementos para 
todos os passos de cálculo dentro do intervalo de tempo onde deseja-se avaliar as perdas. 
O outro programa foi desenvolvido durante o Mestrado, com o intuito de implementar 
as equações referentes às perdas no ferro apresentadas no item 3.3 desse capítulo. O 
programa, chamado de LOSS, lê o arquivo (*.los) obtido através do EFCML e calcula as 
perdas no ferro em qualquer condição de operação da máquina. 
O processo adotado para calcular as perdas suplementares é: 
1) realizar a simulação do ensaio a vazio e a simulação do ensaio de rotor bloqueado através 
do programa EFCML, a ﬁm de se determinar os parâmetros do circuito equivalente do 
motor de indução. O cálculo da perda no ferro a vazio, necessário para se obter os 
parâmetros do circuito equivalente, será realizado pelo programa LOSS; 
2) com os parâmetros do circuito equivalente do motor de indução calculados, será feita uma 
análise, através do mesmo, para se obter as perdas totais do motor em plena carga; 
3) através do programa EFCML, simular-se-á o motor em situação de plena carga e calcular- 
se-á as perdas ôhmicas do estator e as perdas devido às correntes induzidas nas barras do 
rotor. Com o programa LOSS, utilizando-se os valores instantâneos das induções, obter- 
se-á as perdas no ferro a plena carga Com esses valores tem-se a perda total no motor, por 
meio do Cálculo de Campos; 
4) a diferença entre o valor obtido pelo Cálculo de Campos e o valor obtido através do 
circuito equivalente, é denotada como sendo o excesso de perda no motor, os quais não 
são computados pelo circuito equivalente trifásico. Como apresentado no Capítulo I esse 
excesso é classiﬁcado como sendo as perdas suplementares do motor de indução. 
Salienta-se que, como o modelo utilizado está em 2D, o mesmo não leva em 
consideração as perdas por dispersão nas cabeças de bobinas do estator, as perdas interbarras 
e os efeitos da inclinação das barras do rotor no funcionamento do mesmo. 
Embora quantitativamente os valores que serão obtidos para as perdas suplementares 
serão menores do que os reais, a metodologia proposta neste trabalho tem a vantagem de 
caracterizar-se como uma ferramenta de análise dos efeitos das variações geométricas sobre 
as perdas suplementares.
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3.6. SIMULAÇÃO DOS ENSAIOS A VAZIO E A ROTOR BLOQUEADO 
UTILIZANDO O PROGRAMA EFCML ' 
Com o objetivo de se encontrar os parâmetros do circuito equivalente trifásico do 
motor de indução, realiza-se simulações dos ensaios a vazio e com o rotor bloqueado 
utilizando o programa EFCML. 
Estes ensaios e seus circuitos equivalentes estão mostrados no Anexo C. 
A resistência do estator é obtida usando-se uma ponte Kelvin e a resistência do rotor 
referida ao estator é calculada pela expressão analítica mostrada no Anexo D. Os demais 
parâmetros do circuito equivalente são obtidos pelas simulações abaixo. 
3.6.1. Simulação do ensaio a rotor bloqueado 
Aplica-se uma tensão senoidal reduzida nos terminais do estator de modo a se ter a 
corrente norninal circulando no circuito. Na prática, nesse ensaio bloqueia-se o rotor, 
impedindo-o de girar. Na simulação impõe-se urna velocidade de zero rpm no programa 
EFCML. Usando o programa chamado DSN obtém-se os valores eﬁcazes da tensão e corrente 
de fase do motor. 
A Figura 3.16 mostra uma carta de campo com as linhas de ﬂuxo. Percebe-se que as 
mesmas não estão uniformemente distribuídas no rotor, e sim concentradas na região próxima 
ao entreferro. Esse comportamento das linhas de ﬂuxo é conseqüência das correntes que 








Figura 3.16 - Linhas equipotenciais magnéticas para a simulação do ensaio a rotor bloqueado. 
Para um motor de indução sem inclinação fez-se a simulação do ensaio a rotor 
bloqueado e através do programa EF CML obteve-se o valor da densidade de corrente média e 
a perda joule total nas barras do rotor. Sabendo a área da seção transversal de cada barra do 
rotor e a densidade de corrente, calculou-se a corrente elétrica em cada barra. Com os valores 
da corrente e da perda joule, encontrou-se um valor de resistência do rotor referida ao estator 
de 1,55 ohms. Isto ocorreu, devido ao fato de que este valor foi obtido em uma freqüência de 
60 Hz, onde deve-se levar em consideração a diminuição da penetração do fluxo, a qual eleva 
o valor da resistência. 
No entanto, 0 valor da resistência do rotor referida ao estator a ser inserida no circuito 
equivalente deve ser calculada em corrente contínua, pois em ﬁincionamento normal a 
freqüência das correntes do rotor é muito baixa ( fz = s f¡ ; onde fz é a freqüência do rotor, s 
é o escorregamento e f¡ é ﬁeqüência do estator). Devido a isto, utilizou-se a expressão 
analítica do Anexo D que fomeceu o valor de 0,3924 ohms para o mesmo motor.
72 
3.6.2 Simulação do ensaio a vazio 
Aplica-se a tensão nominal nos terminais do estator e impõe-se uma velocidade 
próxima a velocidade síncrona no programa EFCML. Através do programa LOSS calcula-se 
as perdas no ferro e utilizando o programa DSN obtém-se os valores eﬁcazes da tensão e 
corrente de fase usadas na simulação. 
A Figura 3.17 mostra uma carta de campo com as linhas de ﬂuxo. Nesta Figura 
percebe-se uma distribuição mais uniforme das linhas equipotenciais tanto no estator quanto 












Figura 3.17 - Linhas equipotenciais magnéticas para a simulação do ensaio a vazio. 
Com os valores eﬁcazes da tensão e corrente nas simulações acima e da perda no ferro 
a vazio, pode-se detemiinar os parâmetros do circuito equivalente trifásico usando as 
expressões mostradas no Anexo C.
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3.6.3. Simulação do ensaio a plena carga 
Obteve-se o valor da velocidade do motor a plena carga, medida pelo fabricante, e 
inseriu-se a mesma no programa EFCML para simular o motor em condição de 100% de 
carga. Usando o programa EF CML pode-se calcular as perdas devido às correntes induzidas 
nas barras do rotor e a corrente eﬁcaz de fase no estator para determinar as perdas joules nos 
enrolamentos do estator. Com o programa LOSS calcula-se as perdas no ferro a plena carga. 
A soma destas três componentes de perda resulta na perda total em plena carga. 
3.7. coNcLUsÃo 
As expressões analíticas para o cálculo das perdas suplementares em carga são 
baseadas em hipóteses e as limitações dessas hipóteses podem levar à resultados errôneos. Por 
isso, algumas dessas expressões necessitam de correções, as quais são realizadas por fatores 
de multiplicação empíricos. « 
O cálculo da perda no ferro foi realizado pelo método de separação das perdas e no 
próximo Capítulo será apresentado os resultados obtidos pelo programa LOSS. 
Os resultados obtidos usando a metodologia para o cálculo das perdas suplementares 
em carga por cálculo de campos, também será mostrado no Capítulo IV.
cAPÍTULo Iv 
APLICAÇÕES E RESULTADOS 
4.1. INTRODUÇÃO 
Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos no trabalho. O dispositivo 
utilizado como exemplo de aplicação para a metodologia proposta com o intuito de calcular as 
perdas suplementares em carga é Lun motor de indução de gaiola, fabricado pela WEG 
MOTORES LTDA, com as suas características mostradas na Tabela 4.1. 
Características do motor de indução de gaiola 
Potência 25 cv (l8,4 KW) 
Pólos 4 
Freqüência 601-Iz 
Tensão nominal 460 Volts 
Corrente de linha nominal 29,4 Ampères 
Classe de isolação F 
Ligação triângulo 
Velocidade medida a vazio 1799,90 rpm 
Velocidade medida em plena carga 1169,66 1-pm 
Temperatura medida em plena carga 92,9 1 °C 
Torque de carga 99,23 N.m 
Inércia 0,1506 Kg.m2 
Tabela 4.1 - Características do motor de indução 
Como será utilizada uma análise bidimensional, optou-se por um motor com as barras 
do rotor sem inclinação, pois em nossa modelagem, o efeito da inclinação das barras não é 
levado em consideração. 
de gaiola.
75 
Realizou-se duas análises. Primeiramente, calculou-se as perdas suplementares para o 
motor com abertura da ranhura do estator (bos) de 3 mm e depois, diminuiu-se essa abertura 
para 2 mm para avaliar a variação desse parâmetro sobre as perdas suplementares. 
As tensões e correntes, neste texto, são referenciadas pelos seus valores eﬁcazes. Além 
disso, convencionou-se chamar todas as grandezas relativas ao estator, grandezas primárias, 
. , referenciando-as com o índice “l” e as andezas relativas ao rotor, randezas secundárias 9 
referenciando-as com o índice “2”. 
4.2. CÁLCULO DAS PERDAS SUPLEMENTARES PARA O MOTOR DE INDUÇÃO 
COM bos= 3 mm 
Neste item será usado o procedimento para o cálculo das perdas suplementares 
apresentado no capítulo precedente. Primeiramente, deve-se determinar os parâmetros do 
circuito equivalente trifásico. Destes parâmetros, há dois já conhecidos: o valor da resistência 
do estator (rl) que foi obtido pelo fabricante e o valor da resistência do rotor referida ao 
estator (rz) que foi calculada através do equacionamento mostrado no Anexo D. Os valores 
encontrados foram: 
fl = 0,483Q 
fz = 0,3924 Q 
Os demais parâmetros do circuito equivalente foram obtidos pelas simulações do 
ensaio a rotor bloqueado e do ensaio a vazio. 
4.2.1. Simulação do ensaio a rotor bloqueado 
Aplicou-se uma tensão senoidal até atingir o valor nominal de corrente nos 
enrolamentos do estator e inseriu-se uma velocidade nula no rotor, através do programa 
EFCML. Usando o_programa DSN, obteve-se os valores eﬁcazes de tensão de fase e corrente 
de fase usadas na simulação. 
Os valores obtidos foram:
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V,,, = 67,1 os V 
1,,, =17,124 A 
Com esses valores e com os valores da resistência do estator e da resistência do rotor 
referida ao estator, pode-se determinar a reatância equivalente do ensaio através da equação 
(c.4) do Anexo C.
2 
xeq =J -(rl +r2)2 =3,82Q 
Irb 
A reatância equivalente do ensaio a rotor bloqueado (xeq) é a soma da reatância de 
dispersão do estator (x¡) e a reatância de dispersão do rotor referida ao estator (x2 ), como 
mostrado no Anexo C. Para determinar as reatâncias de dispersão primária e secundária foram 
feitas duas considerações sugeridas pelo fabricante. 
a) a reatância de dispersão do rotor referida ao estator é duas vezes a reatância do estator: 
x2 = 2x1; 
b) após o cálculo de xl , acrescenta-se a este valor 35% referente a reatância da cabeça de 
bobina. 
É importante salientar que as considerações realizadas nas letras (a) e (b) são válidas 
somente para este motor analisado, cujas características foram apresentadas na Tabela 4.1. 
Da equação (c.2) do Anexo C, tem-se: 
xeq = xl + X2 
Usando as considerações (a) e (b), obtém-se os valores abaixo: 
xl =1,2733 Q +3s% =1,9ó Q 
xz = 3,92Q
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De posse desses valores, fez-se a simulação do ensaio a vazio para determinar os 
parâmetros do circuito equivalente trifásico referentes ao ferro. 
4.2.2. Simulação do ensaio a vazio 
Aplicou-se a tensão nominal e Luna velocidade de 1799,90 rpm foi imposta ao rotor, 
através do programa EFCML. Usando o programa DSN, obteve-se os valores eﬁcazes da
~ tensao de fase e da corrente de fase usadas nessa simulação. Os valores obtidos foram: 
Va, = 460 V 
1,, = 6,653 A 
Usando o programa LOSS, determinou-se a perda no ferro a vazio. 
Pfe = 292,25 Watts 
As componentes dessa perda no ferro são mostradas na Tabela 4.2. 
Componentes Simulação do ensaio a vazio 
Perdas por Foucault (Watts) 124,434 
Perdas Excedentes (Watts) 52,316 
Perdas por I-Iisterese (Watts) 115,497 
Perda Total (Watts) 292,247 
Tabela 4.2 - Componentes da perda no ferro na simulação a vazio para bos = 3 mm. 
Com os valores da perda no ferro a vazio e da corrente eﬁcaz de fase dessa simulação, 
determina-se a resistência do ferro (rf) do circuitoda Figura C.4, através da equação (c.lO) 
do Anexo C.
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Pfz = í = 2,19 Q 'f 
3 ‹z,,v›2 
De posse do valor dessa resistência e dos demais valores obtidos na simulação, 
calcula-se a reatância (x f) do circuito da Figura C.4, dada pela equação (c. 12) do Anexo C.
2 
xf=`f(¡;l) -(r1+r¡)2 - x1=õ7,o7Q 
UV 
Utilizando as equações (c.8) e (c.9) do Anexo C, determinam-se os valores da 
resistência do ferro (R Ê) e da reatância magnetizante (X m) usadas no circuito paralelo do 
ferro do motor mostrado na Figura C.3. 
Rf, = 2056,25 Q 
X,,, z 67,14 Q 
A Tabela 4.3 mostra a comparação dos resultados obtidos nessa simulação com os 
resultados medidos experimentalmente. 
Valor medido Valor obtido pelo cálculo de 
campos 
Perda no ferro em Watts 266,48 292,25 
Corrente eﬁcaz de linha em 10,72 10,782 
Ampères 
Tabela 4.3 - Comparação dos resultados para simulação do ensaio a vazio para bos = 3 mm. 
A Tabela 4.3 mostra uma boa concordância de resultados obtidos pelo cálculo de 
campos quando comparados com os resultados medidos experimentalmente no ensaio a vazio.
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4.2.3. Circuito Equivalente Trifásico 
Com os parâmetros acima calculados, tem-se na Figura 4.1 o circuito equivalente a 
20°C, para bos= 3 mm. 
0,4839 1,969 0,3929 3,9252 
fww non TW W Y, 
1 2 
2056,25 Q ~ 57,14 Q 0392 
Figura 4.1 - Circuito Equivalente do motor de indução com b0s= 3mm. 
So 
1)-l-O 
4.2.4. Simulação do ensaio a plena carga 
i) Circuito Equivalente corrigido em temperatura: 
Nesta simulação fez-se uma alteração nas resistência do estator e rotor devido ao 
aumento da temperatura [3l]. 
- Para o cobre do estator: 
234,5+T 
fl-t234,5+Iàmb)rl 
- Para o aluminio das barras do rotor: 
225+ T 
'2 = {225+ 1;,,,,,,) 
'2 (42) 
onde: 
T - é a temperatura medida no ensaio a plena carga, que neste caso vale 92,91°C.
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1z,,,,¿, 
- é a temperatura ambiente de 20°C. 
Usando as equações (4.1) e (4.2), obtém-se os seguintes valores corrigidos em 
temperatura: 
r, = 0,621 Q 
Qzwwo 
Para a análise em plena carga é necessário determinar o valor do escorregamento dada 
pela equação (4.3). 
s = (velocidade síncrona - velocidade do rotor) / velocidade síncrona (4.3) 
Substituindo-se os respectivos valores na equação (4.3), tem-se: 
s=1soo-1769,66 50,017 mm 
Substituindo os valores dos parâmetros do circuito equivalente trifásico no circuito 
mostrado na Figura C.1 do Anexo C, obtém-se o circuito da Figura 4.2. 
U,521§2 1,9551 29,9ÚQ 3,9251 




2056,25 Q ~ 67,14 Q 
Figura 4.2 - Circuito Equivalente do motor de indução com b0s= 3mm, para 100% de carga. 
Resolvendo esse circuito, tem-se os -seguintes resultados: 





I¡ - corrente eﬁcaz de fase do estator em Ampères. 
If - corrente eﬁcaz de fase do ferro em Ampères. 
I2 - corrente eﬁcaz de fase do rotor em Arnpères. 
Logo, as perdas totais são: 
P1 = 3 r, 112 = 520,19 Wzzns 
Pﬁ, = 3 rf 1f2 = 269,10 Wzms 
P2 = 3 fz 122 = 316,20 Wans 
onde: 
P¡ - é a perda Joule nos enrolamentos do estator em Watts. 
Pﬁ, - é a perda no ferro em Watts. 
12 - é a perda devido às correntes induzidas nas barras do rotor em Watts. 
A perda total é portanto: 
P,0,a¡ = P1 + Pﬁ, + P2 = 1105,49 Watts 
ii) Cálculo de Cggsz 
Aplicou-se a tensão nominal ao enrolamento do estator e uma velocidade de 1769,66 
rpm foi imposta ao rotor, através do programa EFCML. Da mesma forma que no item (i), 
corrigiu-se a resistência do estator e a condutividade do alumínio usado nas barras do rotor 
para levar em consideração a elevação da temperatura. 
ri = 234,5+T fl zoaózm 2345+T › amb 








O valor de r¡ foi inserido na resistência da fonte e o valor da condutividade das barras 
do rotor 0-2 foi inserida no EFMAT.DAT, que é o arquivo que possui os dados dos materiais 
que compõe o motor de indução. A Figura 4.3 mostra uma carta de campo com a densidade 
do campo magnético para este motor de indução. 
Figura 4.3 - Densidade de campo magnético para o motor de indução com bos: 3mm. 
Usando o programa LOSS, calculou-se a valor de perda no ferro. 
A Tabela 4.4 mostra as componentes da perda no ferro na simulação a plena carga. 
Componentes Simulação do ensaio a plena carga 
Perdas por Foucault (Watts) 96,406 
Perdas Excedentes (Watts) 44,713 
Perdas por Histerese (Watts) 111,451 
Perda Total (Watts) 252,570 
Tabela 4.4 - Componentes da perda no ferro na simulação a plena carga para bos = 3 mm.
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Através do programa EFCML obteve-se as perdas devido às correntes induzidas nas 
barras do rotor e a corrente de fase de 17,836 Ampères nos enrolamentos do estator. Usando a 
mesma notação do item (i), obteve-se os seguintes resultados: 
P, = 592,66 Wazfs 
Pfe = 252,60 Warm 
P2 = 413,42 Wazfs 
A perda total é portanto: 
I*,0,a¡ = P1 + Pfe + P2 = 1258,68 Watts 
4.2.5. Cálculo das Perdas Suplementares 
Como foi adotado na conclusão do Capítulo I, tem-se que a diferença entre a perda 
total obtida pelo Cálculo de Campo e a perda total obtida pelo circuito equivalente trifásico 
são as perdas suplementares do motor estudado. 
Desse modo, . 
lzup ¡ = 1258,68 -1105,49 
P 153,19 Watts supl = 
Salienta-se que a maior diferença de perda se encontra nas perdas devido às correntes 
induzidas nas barras do rotor. O valor acima não leva em consideração as perdas por 
dispersão nas cabeças de bobinas do estator, as perdas interbarras e os efeitos da inclinação 
das barras do rotor no ﬁmcionamento do mesmo, os quais elevariam o valor obtido. 
A WEG MOTORES LTDA determinou as perdas suplementares para este motor 
usando dois métodos. A comparação dos resultados é mostrada na Tabela 4.5.
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Método NEMA Método de rotação Metodologia 
reversa desenvolvida neste 
Perdas Suplementares 218,46 468,70 153,19 
em Watts 
trabalho 
Tabela 4.5 - Comparação dos resultados para o cálculo das perdas suplementares. 
Note-se que o resultado obtido pela metodologia adotada aproximou-se mais do valor 
obtido pelo método NEMA. 
4.3. cÁLcULo nAs PERnAs sUPLEMENTAREs PARA o Moron DE rNDUÇÃo 
coM bo, = 2 mm 
Nas mesmas condições aplicadas ao item 4.2 deste capítulo, calculou-se as perdas 
suplementares para uma abertura de ranhura do estator de 2mm. 
4.3.1. Simulação do ensaio a rotor bloqueado 
Usando o programa EFCML e o DSN, encontrou-se: 
V,, = 67,108 V 
1,,, =1s,314A 
Utilizando o mesmo procedimento do item 4.2.1., obteve-se: 
x, =1,s26 Q 
xz = 3,65Q
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4.3.2. Simulação do ensaio a vazio 
Usando o programa EF CML e o DSN, encontrou-se: 
Va, = 460 V 
1,, = 5,ss A 
Usando o programa LOSS, obteve-se; 
Pﬁ, = 242,50 Watts 
A Tabela 4.6 mostra as componentes da perda no ferro para essa simulação. 
Componentes Simulação do ensaio a vazio 
Perdas por Foucault (Watts) 88,100 
Perdas Excedentes (Watts) 41,689 
Perdas por I-Iisterese (Watts) 112,696 
Perda Total (Watts) 242,485 
Tabela 4.6 - Componentes da perda no ferro para simulação a vazio para bos = 2 mm. 
Utilizando o mesmo procedimento do item 4.2.1., tem-se: 
R, = 2495,96Q 
X,,, = 76,45 Q 
Para esse valor de abertura da ranhura do estator, não realizou-se ensaios 
experimentais.
4.3.3. Circuito Equivalente Trifásico 
O circuito equivalente trifásico para este motor a 20°C está mostrado na Figura 4 4 
0,4839 1,8269 0,3929 3,659 
So 
í}+0 
|^I^i^| TW W mr 
1 2 
24953652 ~ 76,459 9392 
Figura 4.4 - Circuito Equivalente do motor de indução com b0s= 2mm 
4.3.4. Simulação do ensaio a plena carga 
i) Circuito Equivalente corrigido em temperatura: 
Para as mesmas condições e procedimentos do item 4.2.4 (i), tem-se o circuito 
equivalente da Figura 4.5. 
mn nm ﬁw WT, 
Í1 fz 
2495,96 Q ~ 76,459 
Figura 4.5 - Circuito Equivalente do motor de indução com b0s= 2mm, para 100% de carga 
onde:
O 
0,6219 1,8269 29,909 3,659 
§I,'ci)+ 
Resolvendo este circuito, tem-se os seguintes resultados: 
11 =16,373 Á-29,89° A 
1, =5,71s¿-9o,9s° A 
12 = 14,5 Á -9,70° 
I¡ - corrente eﬁcaz de fase do estator em Ampères.
If - corrente eﬁcaz de fase do ferro em Ampères. 
I 2 - corrente eﬁcaz de fase do rotor em Ampères. 
Logo, as perdas totais são: 
P, = 3 r, 1,2 = 499,42 Wazfs 
PJ, = 3 rf 1,2 = 229,33 Warm . 
P2 = 3 fz 122 = 321,05 Wzzns 
onde: 
P1 - é a perda Joule nos enrolamentos do estator em Watts. 
Pf, - é a perda no ferro em Watts. 
P2 - é a perda devido às correntes induzidas nas barras do rotor em Watts. 
A perda total é portanto: 
Pta”, = I-1 + Pﬁg + P2 = 1049,80 Watts 
ii) Cálculo de Campos: 
Usando o programa LOSS, calculou-se a valor de perda no ferro. 
A Tabela 4.7 mostra as componentes da perda no ferro para essa simulação. 
Componentes Simulação do ensaio a plena carga 
Perdas por Foucault (Watts) 77,340 
Perdas Excedentes (Watts) 38,424 
Perdas por Histerese (Watts) 105,150 
Perda Total (Watts) 220,914 
Tabela 4.7 - Componentes da perda no ferro para simulação a plena carga para bos = 2 mm.
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Através do programa EFCML obteve-se as perdas devido às correntes induzidas nas 
barras do rotor e a corrente de fase de 17,43 Ampères nos enrolamentos do estator. Usando a 
mesma notação do circuito equivalente, obteve-se: 
P1 = 566,05 Warm 
Pf, = 220,92 Wazzs 
P2 = 357,33 Wzzfzs 
A perda total é portanto: 
Bata] = P1 + Pƒè + P2 = 1 WÚÍÍS 
4.3.5. Cálculo das Perdas Suplementares 
Como no item 4.2.5., tem-se: 
Psup , = 1144,30 -1049,80 
Psup, = 94,50 Wzzm 
Para esta conﬁguração de abertura de ranhura do estator de 2mm e rotor com barras 
não inclinadas, a WEG MOTORES LTDA não determinou as perdas suplementares usando 
métodos de ensaio. 
4.4. COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS 
Este item tem por objetivo analisar os resultados obtidos no trabalho. 
Na tabela 4.8 mostra-se as componentes da perda no ferro nas simulações do ensaio a 
vazio e do ensaio a plena carga para a abertura da ranhura do estator de 3 rmn.
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Componentes Simulação do ensaio a Simulação do ensaio a 
vazio plena carga 
Perdas por Foucault (Watts) 124,434 96,406 
Perdas Excedentes (Watts) 52,316 44,713 
Perdas por Histerese (Watts) 1 15,497 111,451 
Perda Total (Watts) 292,247 252,570 
Tabela 4.8 - Componentes da perda no ferro na simulação a vazio e a plena carga para 
b0s=3mm. 
A Figura 4.6 apresenta esses mesmos resultados na forma gráﬁca. 
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Figura 4.6 - Componentes das perdas no ferro a vazio e a plena carga para bOs=3mm. 
Note-se que a perda por correntes de Foucault é maior do que a perda por Histerese na 
simulação do ensaio a vazio e menor na simulação do ensaio a plena carga. Note-se, também, 
que todas as componentes das perdas no ferro a plena carga são menores do que a vazio. 
Na Tabela 4.9 apresenta-se as componentes da perda no ferro na simulação do ensaio a 
vazio e do ensaio a plena carga para a abertura da ranhura do estator de 2 mm.
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Componentes Simulação do ensaio a Simulação do ensaio a 
vazio plena carga 
Perdas por Foucault (Watts) 88,100 77,340 
Perdas Excedentes (Watts) 41,689 38,424 
Perdas por Histercse (Watts) 112,696 105,150 
Perda Total (Watts) 242,485 220,914 
Tabela 4.9 - Componentes da perda no ferro na simulação a vazio e a plena carga para 
b0s=2n1m. 
A Figura 4.7 mostra esses mesmos resultados na forma gráﬁca. 
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Figura 4.7 - Componentes das perdas no ferro a vazio e a plena carga para b0S=2mm . 
Neste caso, a perda por correntes de Foucault é menor do que a perda por Histerese 
tanto na simulação do ensaio a vazio quanto do ensaio a plena carga. Além disso, todas as 
componentes da perda no ferro a plena carga são menores do que a vazio. 
É interessante comparar os resultados obtidos pelo cálculo de campos para veriﬁcar a 
inﬂuência da diminuição da abertura da ranhura do estator sobre as perdas. Para isso, a Figura 
4.8 exibe os resultados obtidos para a perda total no ferro e suas componentes na simulação a 
vazio. A Figura 4.9 também apresenta os resultados da perda total no ferro e suas 
componentes na simulação a plena carga. Percebe-se, em ambas as figuras, que todas as 
componentes da perda no ferro e conseqüentemente a perda total no mesmo diminuem com a 
redução da abertura da ranhura do estator.
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Figura 4.8 - Perda total no ferro e suas respectivas componentes, na simulação do ensaio a 

























Figura 4.9 - Perda total no ferro e suas respectivas componentes, na simulação do ensaio a 
plena carga, para diferentes valores de abertura da ranhura. 
De acordo com a literatura [5], uma abertura de ranhura do estator menor causa uma 
diminuição na magnitude dos harmônicos e da fundamental do ﬂuxo no entreferro. Isso pode 
ser observado na Figura 4.10 onde tem-se o espectro de ﬁeqüência da curva da indução 
magnética no entreferro do motor de indução, obtida pelo programa MATHCAD.
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Figura 4.10 - Espectro de ﬁeqüência da indução magnética no entreferro: (a) para abertura de 
ranhura do estator de 3 mm e (b) para abertura de ranhura do estator de 2 mm. 
As demais perdas podem também ser comparadas. A Figura 4.11 mostra as perdas 
joule nas barras do rotor e a Figura 4.12 as perdas nos enrolamentos do estator tanto para para 
bos= 3mm quanto para b0s= 2mm.
Figura 4.11 - Perdas devido às correntes induzidas nas barras do rotor para diferentes valores 
bos=3mm bos=2mm 
de abertura da ranhura, obtidas pelo Cálculo de Campos
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Figura 4.12 - Perdas nos enrolamentos do estator para diferentes valores de abertura da 
ranhura, obtidas pelo Cálculo de Campos. 
Constata-se que todas as parcelas das perdas diminuem com a redução da abertura da 
ranhura do estator, acarretando, como mostrado na Figura 4.13, uma diminuição das perdas 
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Figura 4.13 - Perdas suplementares em carga para diferentes valores de abertura da ranhura. 
4.5. CONCLUSÃO 
Nesse Capítulo aplicou-se a metodologia proposta para o cálculo das perdas 
suplementares em um motor de indução com as barras do rotor não inclinadas. 
Determínou-se as perdas no ferro do motor usando o método de separação das perdas 
e o método “rain ﬂow”, e obteve-se resultados satisfatórios quando comparados com os 
resultados obtidos experimentalmente no ensaio a vazio. 
Os resultados obtidos para as perdas suplementares em carga foram menores que os 
obtidos pelos ensaios experimentais, devido ao fato de que a metodologia proposta não leva 
em consideração as perdas por dispersão nas cabeças de bobinas do estator, as perdas 
interbarras e os efeitos da inclinação das barras do rotor no funcionamento do mesmo. 
Comparou-se o valor das perdas suplementares em carga para dois valores de abertura 
da ranhura do estator e obteve-se uma perda suplementar menor no motor com abertura 
menor. Este resultado já era esperado pela literatura apresentada no Capítulo I. Desse modo, 
constatou-se que o método aqui apresentado caracteriza-se como uma ferramenta de análise 
das variações geométricas do motor sobre as perdas suplementares. 
Outros tipos de variações geométricas podem ser realizadas e seus efeitos estudados.
CONCLUSÃO GERAL 
Nesse trabalho apresentou-se o estudo das perdas suplementares em motores de 
indução e desenvolveu-se uma metodologia para o cálculo das mesmas utilizando o método 
de elementos ﬁnitos. 
No Capítulo I citou-se os principais trabalhos sobre perdas suplementares sob o ponto 
de vista de alguns pesquisadores. Considerou-se que as perdas suplementares a vazio e seus 
efeitos estão incluídos nas perdas do ferro no ensaio a vazio. A perda suplementar em carga é 
deﬁnida como a diferença entre a perda total, que leva em consideração os ﬂuxos dispersos, e 
a perda total determinada pelo circuito equivalente trifásico do motor, por sua vez 
determinado a partir das simulações dos ensaios a vazio e a rotor travado. 
O Capítulo H apresentou os principais métodos de medição das perdas suplementares 
e fez-se uma comparação entre os mesmos. Dentre os métodos citados, destaca-se o método 
de rotação reversa o qual é o mais utilizado por ser mais fácil e mais econômico de ser 
implementado, porém apresenta algumas incertezas em seus resultados devido a diferença 
existente entre as condições de ﬂuxo durante esse ensaio e aquelas durante o funcionamento a 
plena carga. 
No Capítulo III, mostrou-se algumas fórmulas analíticas para o cálculo das perdas 
suplementares em carga, as quais são baseadas em várias hipóteses. Como contribuição 
original do trabalho, apresentou-se a utilização do método “rain ﬂow” no cálculo dos laços 
menores na perda por Histerese. A metodologia desenvolvida para calcular as perdas 
suplementares em carga também foi mo strada neste capítulo. 
O Capítulo IV mostrou os resultados obtidos nesse trabalho. Os resultados do cálculo 
da perda no ferro foram satisfatórios, denotando assim, o sucesso da estratégia utilizada. Os 
resultados obtidos para as perdas suplementares em carga foram menores que os obtidos pelos 
ensaios experimentais, devido ao fato de que a metodologia proposta não leva em 
consideração as perdas por dispersão nas cabeças de bobinas do estator, as perdas interbarras 
e os efeitos da inclinação das barras do rotor no ﬁmcionamento do mesmo. 
No entanto, a metodologia proposta e as ferramentas de cálculo disponíveis permitem 
investigar a influência da geometria sobre as perdas suplementares podendo fornecer 
subsídios e orientar o projetista no sentido de minimizá-las. Uma investigação neste sentido 
foi feita neste trabalho quando comparou-se o valor das perdas suplementares em carga para
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dois valores de abertura da ranhura do estator e obteve-se uma perda suplementar menor no 
motor com abertura menor. 
Sugere-se os seguintes trabalhos futuros: 
A metodologia proposta para o cálculo das perdas suplementares foi aplicada em um 
motor de indução com alimentação senoidal. No entanto, ela também pode ser aplicada à 
um motor que seja alimentado por conversores estáticos. Podendo, desse modo, veriﬁcar a 
influência deste tipo de alimentação sobre as perdas suplementares e sobre as perdas no 
ferro. 
Além disso, é interessante desenvolver um programa de análise tridimensional, com 
intuito de se avaliar os efeitos da reatância de cabeça de bobina e da inclinação das barras 
do rotor sobre o funcionamento da máquina. 
Outras variaçoes na geometria do motor poderao ser feitas, como por exemplo a forma das 
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ANEXO A 





Essas fotos foram gentilmente cedidas pela WEG MOTORES LTDA
ANEXO B 
Fatores de Distribuição K dn 
Número de ranhuras por pólo por fase = q 










































































































































































































































































































































































Fatores de Passo K PII 
Passos de ranhuras Fundamental n = 5 n = 7 n=l1 n=13 























12 ranhuras por pólo 


























15 ranhuras por pólo 































18 ranhuras por pólo 




































21 ranhuras por pólo 









































24 ranhuras por pólo 














































27 ranhuras por pólo 



















































Passos de ranhuras Fundamental n = 5 n = 7 n=ll n=13 
30 ranhuras por pólo 
























































33 ranhuras por pólo 





























































36 ranhuras por pólo 



































































CIRCUITO EQUTVALENTE PARA O MOTOR DE INDUÇÃO, POR FASE 
Este Anexo tem como objetivo mostrar as equações usadas para calcular os parâmetros 
do circuito equivalente trifásico do motor de indução com os ensaios a vazio e a rotor 
bloqueado. . 
As tensões e correntes, neste texto, são referenciadas pelos seus valores eﬁcazes. Além 
disso, convencionou-se chamar todas as grandezas relativas ao estator, grandezas primárias, 
referenciando-as com o índice “1” e as grandezas relativas ao rotor, grandezas secundárias, 
referenciando-as com o índice “2”. 
A forma geral do circuito equivalente é sugerido pela semelhança entre a máquina de 
indução e o transfonnador. O mesmo pode ser representado pela Figura C.l, KOSOW [31], 
FITZGERALD [33]. 
"1 X1 -"`2 X2 
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Figura C.1 - Circuito equivalente do motor de indução, por fase. 
As seguintes deﬁnições aplicam-se ao circuito do motor e são usadas no decorrer deste 
texto.
` 
1;] - tensão terminal aplicada, em volts. 
E¡ - força contra eletromotriz gerada pelo ﬂuxo resultante no entreferro, em volts. 
Il - corrente drenada da fonte pelo estator, em arnpères. 
I m - componente de magnetização (atrasada de 90° em relação à E1 ), em ampères.
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I n - componente de perdas no ferro (em fase com E1 )› em ampères. 
If - corrente de excitação, responsável pelo ﬂuxo de entreferro e pelas perdas no ferro, em 
ampères. Onde: If =I,,,+I,, .
O 
I2 - corrente de carga (parcela transferida 'ao rotor), em ampères. 
r¡ - resistência efetiva do enrolamento do estator, em ohms. 
xl - reatância efetiva do enrolamento do estator, em ohms.
_ 
r2 - resistência efetiva do rotor referia ao estator, em ohms. ` 
xz - reatância de dispersão do rotor referida ao estator, em ohms. 
s - escorregamento. 
R fé - resistência representando as perdas de potência no ferro, em ohms. 
Xm - reatância de magnetização, em ohms. 
C.1 - DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS DO MOTOR DE INDUÇÃO 
TR1FÁsIco ' ,
' 
Neste item serão mostradas as _linhas gerais de dois importantes ensaios para a 
determinação dos parâmetros do motor de indução trifásico: o ensaio de rotor bloqueado (ou 
travado) e o ensaio a vazio. › 
i) Ensaio de rotor bloqueado (ou travado): 
Devido a semelhança com o ensaio de curto-circuito para transfomiadores, esse ensaio 
também é chamado de “ensaio de curto-circuito”. Nesse ensaio, trava-se o rotor do motor de 
indução e aplica-se uma tensão reduzida, de fomia que circule corrente nominal do motor na 
armadura. Para esse ensaio, o escorregamento é unitário. 
Como a tensão é reduzida, os ﬂuxos também o sao. Assim, o circuito elétrico 
equivalente desse ensaio é mostrado na Figura C.2.
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req = r¡ + rz (c.1) 
xeq = xl + xz (c.2) 
' A resistência do estator rl é obtida por uma fonte Kelvin ou potenciômetro, e a 
resistência do rotor referida ao estator r2 é obtida pelo cálculo apresentado no Anexo D. Os 
valores eﬁcazes da tensão de alimentação V,¿, e da corrente I,¡, são obtidos pelos programas 
EFCML e DSN. ~ ' 
De modo que, a reatância equivalente do rotor bloqueado pode ser obtida pela equação 
(c.4).
V 





xe., =,l -<f1+fz›2 ‹z.4› 
ii) Ensaio a vazio: 
Devido a semelhança com o ensaio de circuito aberto para transformadores, esse ensaio 
também é chamado de “ensaio de circuito aberto”. Nesse ensaio, deixa-se a máquina girar a 
vazio (sem qualquer carga no eixo), alimentada com tensão nominal.
V 
los 
Esse ensaio possui um escorregamento muito pequeno (s ~ 0 ), de maneira que o valor 
de r2 /s toma-se muito grande (corrente rotórica I 2 muito pequena). O circuito elétrico 






Figura C.3 - Circuito equivalente para ensaio a vazio. 
No circuito acima, a impedância equivalente do ferro é dada pela equação (c.5). 
R .¡X zeq¡=f@í_L"_ (C5) Rfè+]Xm 
~ Multiplicando e dividindo a equação (c.5) por (R fe -j X ,,, ); tem-se: 
2 2 
Z (6) efzf” 2 2 +1 2 2 °' (R,è+X,,,) (Rﬁ+X,,,) 







Figura C.4 - Circuito equivalente para o ensaio a vazio.
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' Nesse circuito, a impedância equivalente do ferro é expressa pela equação (c.7). 
V 
Zez¿f=ff+J`Xf (C-7) 




. 2+2 ff xf
8 =--_~ (C-) 
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2 2 
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rf por fase pode ser determinada pela equação (c.10). 
(c. 10) _ Pf 
3(I )2 v UV 
valores eﬁcazes da tensão Vm, e da corrente de armadura I av são obtidas pelos 
programas EFCML e DSN. A reatância xl é obtida com as considerações sugeridas pelo 
fabricante, apresentadas no Capítulo IV, e com o ensaio de rotor bloqueado 
Pela análise do circuito da Figura C.4, tem-se: 
L;ﬂ=,/(r¡ +rf)2'+ (x¡ +x¡)2 (c.11) 
Logo, a reatância xf é obtida pela equação (c.l2). 
V 2 Xf= -(fl-Í-7`f)2 -' xl
UV
Tendo-se os valores de rf e x f , obtém-se R fe e X m pelas equações (c.8) e (c.9)
ANEXO D 
CÁLCULO DA RESISTÊNCIA DO ROTOR REFERIDA AO ESTATOR 
Este Anexo tem como objetivo mostrar as expressões para o cálculo da resistência das 
barras do rotor e dos anéis de curto circuito e como referencia-las ao estator. De acordo com 
HANDI [3 5], a resistência total das barras da gaiola é dada pela equação (d. 1). 
Tb = S2 pTLl7 
- b 
onde: 
Lb - é o comprimento axial da barra. 
S 2 - é o número de barras do rotor ou ranhuras do rotor q 
ab - é a área da seção transversal de cada barra. 
p - é a resistividade da barra. 
O valor máximo da corrente no anel de curto circuito é obtido com o produto entre a 
corrente média na barra e metade do número de barras (ou ranhuras do rotor) por pólo. 
Assumindo que a corrente no anel de curto circuito, como a corrente na barra, varia 
senoidahnente, o valor rms da corrente no anel de curto circuito (I e, ) toma-se: 
2 s /2 1 1 s 
Ie, z; t/š1,,.2T.-`/~§.-zﬁ (‹1.2) 
onde lb é o valor rms da corrente na barra e P é o número de pólos. 
A ventilação é geralmente melhor para os anéis de curto circuito do que para as barras 
do rotor, e adensidade decorrente no anéis de curto circuito pode ser considerada igual ou 
levemente superior a densidade de corrente nas barras. Entretanto, em muitos casos, as 
dimensões dos anéis de curto circuito são escolhidas de modo que sua contribuição na 
resistência do enrolamento do rotor é mínima.
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A área de cada anel de curto circuito (ae,) é expressa pela equação (d.3).
I 
agr :Ii =._l2_§2_ (d_3) 
Je, 1rPJe, 
onde J 8, é a densidade de corrente nas barras do rotor em (A/mmz). 
A resistência dos dois anéis de curto circuito é ,_ então: 
,er =2_P_í€21 (d_4) 
aef' 
onde De, é o diâmetro médio do anel de curto circuito. 
A perda total no “cobre” do rotor pode ser escrita na fomia da equação (d.5). 
1,2 rb + 12, re, (‹1.5) 
Substituindo-se as equações (d. 1), (d.2) e (d.4) na equação (d.5), obtém-se:
2 
lã rbﬂezr ,er :Ig S2 paíz. +(1;Í'Dz) _2p;zDez 
87' 
1,3 r,, + 12, re, = p 1,2 sã + %} (d.ó) ' 2 er 
Dividindo a equação (d.6) pelo quadrado da corrente na barra, obtém-se a resistência 
total do rotor. ` 
R2 =pSš _£'è_._+_:.2_l2)¿_ (Q) _ 4 (dj) . 
S2 ab n'P ae, 
A resistência do rotor deve ser expressa em termos do enrolamento do estator para 
utilizá-la nocircuito equivalente do motor. A resistência do rotor referida a tensão primária
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(visto pelos terminais do estator) é igual a resistência do rotor total vezes o quadrado da 
relação entre as espiras efetivas do estator e rotor; mas qual é o número de espiras efetivas do 
rotor? ` 
HANDI [35], deﬁne que o número de fases doenrolamento da gaiola é igual o número 
de barras (ou ranhuras do rotor) por pólo; o número de espiras em série por fase é igual ao 
número de pares de pólo e o fator de enrolamento da gaiola éigual a 1. Desse modo, a relação 
de transformação é dada por: 
2 2 2 
[m1N1kw¶ _[ mi N1 kwl _ 2m1N1kw1 w2 m2N2k 
` 
(sz/P)(P/2)(1,o)J `[ sz' J 
(d'8) 
onde: 
ml - número de fases do estator. 
m2 - número de fases do rotor. 
N1 - número de espiras em série por fase do estator. 
N 2 - número de espiras em série por fase do rotor. 
kwl - fator de enrolamento do estator. 
kwz - fator de enrolamento do rotor. 
A resistência total da gaiola em termos do enrolamento do estator é, então:
2 
R5 = 2l_]\íl_¡Ê1L R2 (¿_9) 
S2 
Mas, o circuito equivalente do motor é por fase e então, tem-se ainda que: 
R5 = ml rz (d.l0) 




rz =4m, N12 k§,1 p [í'>+--ff'-} (Q) (â.11)
8 
Quando a largura radial do anel de curto circuito é maior em comparação com a área 
da seção transversal da barra, como é o caso de pequenos motores, a componente do anel de 
curto circuito da resistência da gaiola deve ser corrigida para levar em consideração a 
distribuição de corrente não uniforme no anel. O fator de correção do anel de curto circuito, 
kR , deve ser tomado da Figura D.1 [351 

















1,5 1 f, fi ` 
KR 1,4 
1,3 ~ 
1,2 z _ 
1,1 1 K r A 1 ` 











0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 E~ do anel de curto circuito 
Diâmetro eoctemo - 
Figura D.l - Fator de correção do anel de curto circuito. 
Para motores trifásico, a resistência do rotor referida ao estator é: 
L 2D ' 
7'2 kšl p I:~+~kR:| el' -
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É interessante salientar que algims autores deﬁnem de maneira diferente a relação de 
transfomiação da equação (d.8). KOSTENKO [34], deﬁne a relação de transformação de 
acordo com a equação (d.13). 
_ _-iq 
, (à.13) m2{:m1N1k12 
(ni m2N2kw2 
Além disso, KOSTENKO [34] ,deﬁne o número de fase do rotor igual ao número de 
ranhuras do rotor S2, o número de espiras por fase do rotor igual a 1/2 e o fator de 
bobinagem igual a 1,0. De maneira que, cada barra é considerada uma fase e à cada barra 
correspondem dois elementos adjacentes do anel de curto, circuito. Substituindo-se essas 
deﬁnições na equação (d.l3), encontra-se a seguinte relação de transformação: 




Para LIPPO [5], por exemplo, o número de fases do rotor é igual ao número de 
ranhuras do rotor por par de pólo, entre outras considerações. 
Contudo, é importante ressaltar que o valor ﬁnal da resistência do rotor referida aos 
enrolamentos do estator é a mesma independentemente das deﬁnições adotadas por esses 
pesquisadores. 
Para o motor de indução estudado neste trabalho, tem~se os seguintes dados enviados 
pelo fabricante: 
p = 2,s7.10'* om L, = 210 mm 
sz = 40 P =4 
De, =150,s mm ae, = 495 mm2 
qb =1ó2,24 mmz kw, = 0,95 
kk = 1,02 N, =1ós
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Usando a equação (d.12), obtém-se o seguinte valor para a resistência do rotor referida 
ao estator, que será utilizada no circuito equivalente trifásico. 
fz = 0,3924 Q .
